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FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

1
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TGBT

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SOURCE TGBT N/S

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 1160KVA 160kVA

Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

15 m 24 mCu Cu

289 m (DU)

0 % 0,62 %0,48 % 1,10 %

3X(1x70) 3X(1x95)

1x70 1x95

1x25

NSX250B

250 A

90 A 135 A

1000 mA

ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123Affectation des phases

Micrologic 2.2

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

SOURCE

TGBT

5406 A

5129 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 0,48 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

Désignation

230,94 A

230,95 A

4P4D
250 A

1000 mA

TT
400 V

Dyn

TGBT

TA
B

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TGBT NORMAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TGBT N/S TP SANITAIRE TP- R-SC TP-ATL1 TP-ATL2 TP-ATL3 TP-ATL4 TP-ATL5

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP SANITAIRES 1 ET 2 TP RDC ETAGE 1 ET 2
STRUCTURES
COMMUNES

TP RDC ETAGE 1 ET 2 TP RDC ETAGE 1 ET 2 TP RDC ETAGE 1 ET 2 TP RDC ETAGE 1 ET 2 TP RDC ETAGE 1 ET 2

1 1 1 1 1 1 1 1160kVA 2kW 24kW 7kW 13kW 13kW 15kW 6kW

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

24 m 30 m 60 m 78 m 86 m 97 m 112 m 114 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

289 m (DU) 55 m (CC) 81 m (DU) 88 m (CC) 88 m (CC) 137 m (CC) 137 m (CC) 403 m (CC)

0,62 % 0,55 % 1,39 % 0,53 % 1,08 % 0,8 % 1,06 % 0,66 %1,10 % 1,65 % 2,49 % 1,63 % 2,18 % 1,90 % 2,16 % 1,76 %

3X(1x95) 3G10 5G16 5G16 5G16 5G25 5G25 4x16

1x95

1x25 1x16

NSX250B NSXmE NSXmE NSXmE NSXmE NSXmE NSXmE NSX100B

250 A 32 A 50 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A

250 A 28,8 A 45 A 40 A 36 A 36 A 36 A 16,2 A2500 A 600 A 600 A 600 A 600 A 600 A 600 A 162 A

1000 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 123 123 123 123 123 123Affectation des phases

TM250D TM32D TM50D TM40D TM40D TM40D TM40D Micrologic 2.2

Vigi MH

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TGBT N/S

TGBT NORMAL

5018 A

4425 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,10 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

Désignation

389,71 A

230,94 A

4P3D
250 A

1000 mA

TT
400 V

TGBT NORMAL

3P3D
32 A

L 3

TA
B

4P4D
50 A

TA
B

4P4D
40 A

TA
B

4P4D
40 A

TA
B

4P4D
40 A

TA
B

4P4D
40 A

TA
B

4P4D
40 A

TA
B

TGBT NORMAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TGBT NORMAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-AMPH TP-R-SAL TP-R-ADM TP-VEST2 TP-GR 1 ET 2 TGBT OND TGBT N/SAS_001 TGBT N/SAS_002

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP RDC ETAGE 1 ET 2 TP SALLE RDC
ETAGE 1

TP ADM RDC ETAGE 1
ET 2

TP VESTIAIRE 1 ET 2 TP GRITTE 1 ET 2 1

1 1 1 1 1 1 0 024kW 28kW 47,5kW 2,5kW 10kW 30kVA

Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

60 m 60 m 110 m 145 m 40 m 15 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

81 m (DU) 62 m (CC) 114 m (DU) 170 m (DU) 55 m (CC) 33 m (CC)

1,39 % 1,62 % 1,83 % 3,31 % 0,61 % 0,9 %2,49 % 2,72 % 2,93 % 4,42 % 1,71 % 2,00 %

5G16 5G16 5G50 3G10 5G10 5G6

NSXmE NSXmE NSX100B iDT40T NSXmE NSXmE

50 A 63 A 100 A 40 A 40 A 50 A

45 A 63 A 90 A 40 A 45 A600 A 800 A 800 A 192 A 600 A 600 A

A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 1 123 123Affectation des phases

TM50D TM63D TM100D TM40D TM50D

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TGBT N/S

TGBT NORMAL

5018 A

4425 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,10 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

Désignation

389,71 A

230,94 A

4P4D
50 A

TA
B

TGBT NORMAL

4P4D
63 A

TA
B

4P3D
100 A

TA
B

2P1D
40 A

B

L 1

TA
B

4P4D
40 A

TA
B

4P4D
50 A

A.S.I

TGBT NORMAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP SAN 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP SANITAIRE TP SAN 2 TP SAN 1SJB001 SJB_1 TP-SAN1/ E:01 TP-SAN1/ E:02 TP-SAN1/ E:03 TP-SAN1/ E:04

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP SANITAIRE 1 TP SANITAIRES 2

1 1 1 0 7 4 8 82kW 1kW 25A 10W 10W 10W 10W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

30 m 12 m 0 m 20 m 20 m 18 m 18 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

55 m (CC) 93 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC)

0,55 % 0,18 % 0 % 0,08 % 0,05 % 0,09 % 0,09 %1,65 % 1,83 % 1,65 % 1,73 % 1,69 % 1,73 % 1,73 %

3G10 3G6 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iID iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

40 A 25 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A
240 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A

300 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Type A si[S]

Taux d'Harmonique

TP SANITAIRE

TP SAN 1

1679 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,65 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP SANITAIRE 1
Désignation

9,46 A

11,52 A

2P
40 A

L 3

TT
231 V

TP SAN 1

2P1D
25 A

C

L 3

TA
B

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP SAN 1

SJB_1
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FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP SAN 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-SAN1/ E:05 TP-SAN1/ E:06 TP-SAN1/ E:07 TP-SAN1/P:01 TP-SAN1/P:R1

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

8 2 4 1 110W 10W 10W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

18 m 16 m 12 m 22 m 0 mCu Cu Cu Cu

67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,09 % 0,02 % 0,03 % 0,16 % 0 %1,73 % 1,67 % 1,68 % 1,80 % 1,65 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDD40K Type AC

10 A 10 A 10 A 16 A 16 A
96 A 96 A 96 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA

A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP SANITAIRE

TP SAN 1

1679 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,65 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP SANITAIRE 1
Désignation

9,46 A

11,52 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP SAN 1

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

TP SAN 1
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FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP SAN 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP SAN 2 TP SAN 2ECL001 TP SAN 2ECL002 TP SAN 2ECL003 TP SAN 2ECL004 TP SAN 2ECL005 TP SAN 2ECL006 TP SAN 2ECL007

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP SANITAIRES 2

1 7 4 8 8 8 2 41kW 10W 10W 10W 10W 10W 10W 10W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

12 m 20 m 20 m 18 m 18 m 18 m 16 m 12 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

93 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,18 % 0,08 % 0,05 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,02 % 0,03 %1,83 % 1,91 % 1,88 % 1,91 % 1,91 % 1,91 % 1,85 % 1,86 %

3G6 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iIG40 iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique

TP SAN 2

TP SAN 2

1141 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,83 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP SANITAIRES 2
Désignation

4,07 A

5,56 A

2P
25 A

L 3

TT
231 V

TP SAN 2

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP SAN 2
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FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP SAN 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP SAN 2PC001 TP SAN 2PC002

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 1200W 200W

Normal Normal

U1000R2V (90°C)

22 m 0 mCu

60 m (CC) 60 m (CC)

0,16 % 0 %1,98 % 1,83 %

3G2,5

iDD40K Type AC iDD40K Type AC

16 A 16 A
153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA

A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP SAN 2

TP SAN 2

1141 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,83 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP SANITAIRES 2
Désignation

4,07 A

5,56 A

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

TP SAN 2

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP- R-SC TP-E1-SC TP-E2-SC TP E1 SCSJB001 SJB_1 TP-R-SC/E:01 TP-R-SC/E:02 TP-R-SC/E:03

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP GENRAL RDC SC TP-E1-SC 1ERE
ETAGE

TP-E1-SC 2EME
ETAGE

ESCALIER 1 COULOIR COULOIR

1 1 1 1 0 8 9 424kW 17kW 4kW 25A 18W 8W 8W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

60 m 8 m 16 m 0 m 10 m 8 m 8 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

81 m (DU) 74 m (CC) 88 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

1,39 % 0,2 % 0,16 % 0 % 0,09 % 0,03 % 0,02 %2,49 % 2,70 % 2,65 % 2,49 % 2,58 % 2,53 % 2,51 %

5G16 5G10 5G6 3G1,5 3G1,5 3G1,5

NSXm50NA iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K

50 A 40 A 25 A 25 A 10 A 10 A 10 A
384 A 240 A 240 A 96 A 96 A 96 A

300 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 3 3 3 3Affectation des phases

Vigi

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP- R-SC

TP R SC

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

59,74 A

45,00 A

4P
50 A

TT
400 V

TP R SC

4P3D
40 A

C

TA
B

4P3D
25 A

C

TA
B

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP R SC

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SC/E:04 TP-R-SC/E:05 TP-R-SC/E:06 TP-R-SC/E:07 TP-R-SC/E:08 TP E1 SCSJB002 SJB_2 TP-R-SC/P:01

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S,COURS2 S,COURS1 S.LOGICIELS 1 S,LOGICIELS 1 ESCALIER 2 S.LOGICIELS 1

8 8 6 6 4 1 0 535W 35W 35W 35W 8W 25A 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

13 m 20 m 25 m 25 m 35 m 0 m 23 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 64 m (CC)

0,22 % 0,33 % 0,31 % 0,31 % 0,07 % 0 % 0,82 %2,71 % 2,82 % 2,80 % 2,80 % 2,56 % 2,49 % 3,31 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 25 A 16 A
96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 240 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 123 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP- R-SC

TP R SC

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

59,74 A

45,00 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP R SC

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SC

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SC/P:02 TP-R-SC/P:03 TP-R-SC/P:04 TP-R-SC/P:05 TP-R-SC/P:06 TP-R-SC/P:07 TP-R-SC/P:08 TP E1 SCSJB003

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1

2 3 3 3 4 4 2 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

29 m 32 m 30 m 30 m 29 m 28 m 25 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,41 % 0,69 % 0,64 % 0,64 % 0,83 % 0,8 % 0,36 % 0 %2,91 % 3,18 % 3,14 % 3,14 % 3,32 % 3,29 % 2,85 % 2,49 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A

30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP- R-SC

TP R SC

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

59,74 A

45,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SC

SJB_2

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP R SC

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_3 TP-R-SC/P:09 TP-R-SC/P:10 TP-R-SC/P:11 TP-R-SC/P:12 TP-R-SC/P:13 TP-R-SC/P:14 TP-R-SC/P:15

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S,COURS1 S,COURS1 S,COURS1

0 4 4 2 3 2 4 4200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 25 m 26 m 22 m 24 m 20 m 16 m 17 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,72 % 0,74 % 0,31 % 0,52 % 0,29 % 0,46 % 0,49 %3,21 % 3,24 % 2,81 % 3,01 % 2,78 % 2,95 % 2,98 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 2 2 2 2 2 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP- R-SC

TP R SC

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

59,74 A

45,00 A

TP R SC

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

TP R SC

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

5

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SC/P:16 TP E1 SCSJB004 SJB_4 TP-R-SC/P:17 TP-R-SC/P:18 TP-R-SC/P:R1 TP-R-SC/ATT TP-R-SC/A EVP:0

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S,COURS2 S,COURS2 S,COURS2 RES S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1

2 1 0 4 4 1 1 1200W 25A 200W 200W 200W 500W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

15 m 0 m 11 m 12 m 20 m 0 m 25 mCu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,21 % 0 % 0,31 % 0,34 % 0,14 % 0 % 0,18 %2,71 % 2,49 % 2,81 % 2,83 % 2,63 % 2,49 % 2,67 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 123 1 1 1 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP- R-SC

TP R SC

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

59,74 A

45,00 A

2P1D
16 A

C

L 2

TP R SC

SJB_3 4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

TP R SC

SJB_4

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

6

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
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A
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O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SC CLM UI: TP-R-SC/A R1 TP-R-SC/A R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 1 RES RES

1 1 1400W 200W 200W

Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C)

25 m 0 m 0 mCu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,36 % 0 % 0 %2,85 % 2,49 % 2,49 %

3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP- R-SC

TP R SC

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

59,74 A

45,00 A

2P1D
16 A

C

L 1

TP R SC

SJB_4

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E1 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E1-SC TP E1 SCSJB005 SJB_1 TP-E1-SC/E:01 TP-E1-SC/E:02 TP-E1-SC/E:03 TP-E1-SC/E:04 TP-E1-SC/E:05

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 ERE ETAGE ESCALIER 1 COULOIR COULOIR S,COURS4 S,COURS3

1 1 0 4 9 8 8 817kW 25A 18W 8W 8W 35W 35W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

8 m 0 m 10 m 8 m 8 m 13 m 20 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

74 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,2 % 0 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,22 % 0,33 %2,70 % 2,70 % 2,74 % 2,73 % 2,73 % 2,91 % 3,03 %

5G10 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iSW-NA iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

40 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-E1-SC

TP E1 SC

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,70 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

40,29 A

26,67 A

4P
40 A

TT
400 V

TP E1 SC

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP E1 SC

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :
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Unif.Chantier 8 circuits TP E1 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
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A
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O
N
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O
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E1-SC/E:06 TP-E1-SC/E:07 TP-E1-SC/E:08 TP E1 SCSJB006 SJB_2 TP-E1-SC/P:01 TP-E1-SC/P:02 TP-E1-SC/P:03

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 2 S,LOGICIELS 2 ESCALIER 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2

6 6 4 1 0 5 2 335W 35W 8W 25A 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

25 m 25 m 35 m 0 m 23 m 29 m 32 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,31 % 0,31 % 0,07 % 0 % 0,82 % 0,41 % 0,69 %3,01 % 3,01 % 2,76 % 2,70 % 3,52 % 3,11 % 3,38 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K

10 A 10 A 10 A 25 A 16 A 16 A 16 A
96 A 96 A 96 A 240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 1 1 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-E1-SC

TP E1 SC

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,70 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

40,29 A

26,67 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP E1 SC

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
25 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

TP E1 SC

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :
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Unif.Chantier 8 circuits TP E1 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
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O
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E1-SC/P:04 TP-E1-SC/P:05 TP-E1-SC/P:06 TP-E1-SC/P:07 TP-E1-SC/P:08 TP E1 SCSJB007 SJB_3 TP-E1-SC/P:09

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2

3 3 4 4 2 1 0 4200W 200W 200W 200W 200W 25A 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

30 m 30 m 29 m 28 m 25 m 0 m 25 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,64 % 0,64 % 0,83 % 0,8 % 0,36 % 0 % 0,72 %3,34 % 3,34 % 3,53 % 3,50 % 3,05 % 2,70 % 3,41 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1 1 2 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-E1-SC

TP E1 SC

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,70 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

40,29 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 1

TP E1 SC

SJB_2

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
25 A

30 mA

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

TP E1 SC

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
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Unif.Chantier 8 circuits TP E1 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E1-SC/P:10 TP-E1-SC/P:11 TP-E1-SC/P:12 TP-E1-SC/P:13 TP-E1-SC/P:14 TP-E1-SC/P:15 TP-E1-SC/P:16 TP E1 SCSJB008

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S,COURS3 S,COURS3 S,COURS3 S,COURS4

4 2 3 2 4 4 2 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

26 m 22 m 24 m 20 m 16 m 17 m 15 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,74 % 0,31 % 0,52 % 0,29 % 0,46 % 0,49 % 0,21 % 0 %3,44 % 3,01 % 3,21 % 2,98 % 3,15 % 3,18 % 2,91 % 2,70 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A

30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 2 2 2 2 2 2 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-E1-SC

TP E1 SC

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,70 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

40,29 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 2

TP E1 SC

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

TP E1 SC

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP E1 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A
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Avis Technique ELIE
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DISTRIBUTION

Repère SJB_4 TP-E1-SC/P:17 TP-E1-SC/P:18 TP-E1-SC/P:R1 TP-E1-SC/P:R2 TP-E1-SC/ATT TP-E1-SC/A EVP TP-E1-SC/A R1

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S,COURS4 S,COURS4 RES RES RES S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2

0 4 4 1 1 1 1 1200W 200W 200W 200W 500W 200W 400W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 25 m 26 m 22 m 24 m 20 m 16 m 17 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,72 % 0,74 % 0,16 % 0,17 % 0,36 % 0,11 % 0,24 %3,41 % 3,44 % 2,85 % 2,87 % 3,05 % 2,81 % 2,94 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-E1-SC

TP E1 SC

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,70 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

40,29 A

26,67 A

TP E1 SC

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP E1 SC

SJB_4

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

6

6
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E1 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E1-SC/CLIMUE

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TERRASSE

1 8000W

Normal

U1000R2V (90°C)

30 m Cu

112 m (CC)

0,6 % 3,30 %

5G6

iDT40K

20 A
192 A

ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-E1-SC

TP E1 SC

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,70 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

40,29 A

26,67 A

4P3D
20 A

C

TP E1 SC

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

3
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E2 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E2-SC TP E2 SCSJB001 SJB_1 TP-E2-SC/E:01 TP-E2-SC/E:02 TP-E2-SC/E:03 TP-E2-SC/E:04 TP-E2-SC/E:R1

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

2EME ETAGE ESCALIER 1 COULOIR S,COURS6 S,COURS5 RES

1 1 0 6 8 8 8 14kW 25A 18W 8W 35W 35W 10W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

16 m 0 m 8 m 10 m 13 m 20 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu

88 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

0,16 % 0 % 0,05 % 0,04 % 0,22 % 0,33 % 0 %2,65 % 2,65 % 2,70 % 2,69 % 2,87 % 2,98 % 2,65 %

5G6 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iSW iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

32 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 2 2 2 2 2 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-E2-SC

TP E2 SC

1695 A

924 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,65 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

2EME ETAGE
Désignation

9,09 A

7,14 A

4P
32 A

TT
400 V

TP E2 SC

2P1D
25 A

30 mA

C

L 2

2P1D
10 A

C

L 2

2P1D
10 A

C

L 2

2P1D
10 A

C

L 2

2P1D
10 A

C

L 2

2P1D
10 A

C

L 2

TP E2 SC

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

3
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E2 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E2-SC/E:R2 TP E2 SCSJB002 SJB_2 TP-E2-SC/P:01 TP-E2-SC/P:02 TP-E2-SC/P:03 TP-E2-SC/P:04 TP-E2-SC/P:05

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

RES S,COURS5 S,COURS5 S,COURS5 S,COURS6 S,COURS6

1 1 0 2 4 4 2 410W 25A 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 0 m 20 m 16 m 17 m 15 m 11 mCu Cu Cu Cu Cu

61 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC)

0 % 0 % 0,29 % 0,46 % 0,49 % 0,21 % 0,31 %2,65 % 2,65 % 2,94 % 3,11 % 3,14 % 2,87 % 2,97 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

10 A 25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
96 A 240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-E2-SC

TP E2 SC

1695 A

924 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,65 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

2EME ETAGE
Désignation

9,09 A

7,14 A

2P1D
10 A

C

L 2

TP E2 SC

SJB_1 2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP E2 SC

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

3
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E2 SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U
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A
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O
N
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O
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E2-SC/P:06 TP-E2-SC/P:R1 TP-E2-SC/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S,COURS6 RES RES

4 1 1200W 200W 200W

Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C)

12 m 0 m 0 mCu

57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC)

0,34 % 0 % 0 %2,99 % 2,65 % 2,65 %

3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-E2-SC

TP E2 SC

1695 A

924 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,65 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

2EME ETAGE
Désignation

9,09 A

7,14 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E2 SC

SJB_2

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
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A
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O
N
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O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL1 T_008SJB001 SJB_1 TP-ATL1/E:01 TP-ATL1/E:02 TP-ATL1/E:R1 TP-ATL1/E:R2 TP ATL 1SJB001

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP ATELIER LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

RES RES

1 1 0 8 8 1 1 17kW 25A 35W 35W 10W 10W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

78 m 0 m 10 m 8 m 8 m 13 mCu Cu Cu Cu Cu

88 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,53 % 0 % 0,17 % 0,13 % 0,00 % 0,01 % 0 %1,63 % 1,63 % 1,79 % 1,76 % 1,63 % 1,63 % 1,63 %

5G16 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iID iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

40 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 32 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 307,2 A

300 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL1

TP ATL 1

2056 A

1156 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,63 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

22,17 A

13,33 A

4P
40 A

TT
400 V

TP ATL 1

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U
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LI

A
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O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_2 TP-ATL1/P:01 TP-ATL1/P:02 TP-ATL1/P:03 TP-ATL1/P:04 TP-ATL1/P:05 TP-ATL1/P:06 TP-ATL1/P:07

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

0 4 4 4 4 4 4 4200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 23 m 29 m 32 m 30 m 30 m 29 m 28 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

0,66 % 0,83 % 0,92 % 0,86 % 0,86 % 0,83 % 0,8 %2,29 % 2,46 % 2,54 % 2,49 % 2,49 % 2,46 % 2,43 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-ATL1

TP ATL 1

2056 A

1156 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,63 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

22,17 A

13,33 A

TP ATL 1

2P1D
16 A

C

3L 12

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 1

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL1/P:08 TP ATL 1SJB002 SJB_3 TP-ATL1/P:09 TP-ATL1/P:10 TP-ATL1/P:11 TP-ATL1/P:12 TP-ATL1/P:13

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

4 1 0 4 4 4 4 4200W 32A 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

25 m 0 m 23 m 29 m 32 m 30 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

0,72 % 0 % 0,66 % 0,83 % 0,92 % 0,86 % 0,86 %2,34 % 1,63 % 2,29 % 2,46 % 2,54 % 2,49 % 2,49 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 123 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL1

TP ATL 1

2056 A

1156 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,63 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

22,17 A

13,33 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 1

SJB_2 4P4D
32 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 1

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A
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DISTRIBUTION

Repère TP-ATL1/P:R1 TP-ATL1/P:R2 TP-ATL1/ATT 01

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

1 1 1200W 200W 1000W

Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

29 m 28 m 25 mCu Cu Cu

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

0,21 % 0,2 % 0,89 %1,83 % 1,83 % 2,52 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-ATL1

TP ATL 1

2056 A

1156 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,63 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

22,17 A

13,33 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 1

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A
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Repère TP-ATL2 TP ATL 2SJB001 SJB_1 TP-ATL2/E:01 TP-ATL2/E:02 TP-ATL2/E:03 TP-ATL2/E:R1 TP-ATL2/E:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP ATELIER ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

RES ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

1 1 0 8 8 1 1 113kW 25A 35W 35W 10W 10W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

86 m 0 m 10 m 8 m 8 m 13 mCu Cu Cu Cu Cu

88 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)

1,08 % 0 % 0,17 % 0,13 % 0,00 % 0,01 % 0 %2,18 % 2,18 % 2,35 % 2,31 % 2,18 % 2,19 % 2,18 %

5G16 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iID iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

40 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 32 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 307,2 A

300 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL2

TP ATL 2

1920 A

1068 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,18 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

98,31 A

24,00 A

4P
40 A

TT
400 V

TP ATL 2

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_2 TP-ATL2/P:01 TP-ATL2/P:02 TP-ATL2/P:03 TP-ATL2/P:04 TP-ATL2/P:05 TP-ATL2/P:06 TP ATL 2SJB003

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

0 4 4 4 4 4 4 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 23 m 29 m 32 m 30 m 30 m 29 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC)

0,66 % 0,83 % 0,92 % 0,86 % 0,86 % 0,83 % 0 %2,84 % 3,01 % 3,10 % 3,04 % 3,04 % 3,01 % 2,18 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL2

TP ATL 2

1920 A

1068 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,18 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

98,31 A

24,00 A

TP ATL 2

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_3 TP-ATL2/P:07 TP-ATL2/P:08 TP-ATL2/P:09 TP-ATL2/P:R1 TP-ATL2/P:R2 TP-ATL2/ATT 01 TP ATL 2SJB002

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

0 4 4 4 4 4 4 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC)

0,8 % 0,72 % 0,66 % 0,83 % 0,92 % 0,86 % 0 %2,98 % 2,90 % 2,84 % 3,01 % 3,10 % 3,04 % 2,18 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL2

TP ATL 2

1920 A

1068 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,18 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

98,31 A

24,00 A

TP ATL 2

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U
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A
IS

O
N
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O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_4 TP-ATL2/PT:01 TP-ATL2/PT:02 TP-ATL2/PT:03 TP-ATL2/PT:04 TP-ATL2/PT:05 TP-ATL2/PT:06 TP ATL 2SJB004

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

0 1 1 1 1 1 1 12000W 2000W 2000W 2000W 2000W 2000W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC)

0,33 % 0,3 % 0,27 % 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0 %2,51 % 2,48 % 2,45 % 2,53 % 2,56 % 2,54 % 2,18 %

5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 123 123 123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL2

TP ATL 2

1920 A

1068 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,18 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

98,31 A

24,00 A

TP ATL 2

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR
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U
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A
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O
N
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O
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_5 TP-ATL2/PT:07 TP-ATL2/PT:08 TP-ATL2/PT:09 TP-ATL2/PT:10 TP-ATL2/PT:11 TP-ATL2/PT:12 TP ATL 2SJB005

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

0 1 1 1 1 1 1 12000W 2000W 2000W 2000W 2000W 2000W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC)

0,33 % 0,3 % 0,27 % 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0 %2,51 % 2,48 % 2,45 % 2,53 % 2,56 % 2,54 % 2,18 %

5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 123 123 123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL2

TP ATL 2

1920 A

1068 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,18 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

98,31 A

24,00 A

TP ATL 2

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
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A
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O
N
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O
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_6 TP-ATL2/PT:13 TP-ATL2/PT:14 TP-ATL2/PT:15 TP-ATL2/PT:16 TP-ATL2/PT:17 TP-ATL2/PT:18 TP ATL 2SJB006

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

0 1 1 1 1 1 1 12000W 2000W 2000W 2000W 2000W 2000W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_6 SJB_6 SJB_6 SJB_6 SJB_6 SJB_6
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC)

0,33 % 0,3 % 0,27 % 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0 %2,51 % 2,48 % 2,45 % 2,53 % 2,56 % 2,54 % 2,18 %

5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 123 123 123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL2

TP ATL 2

1920 A

1068 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,18 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

98,31 A

24,00 A

TP ATL 2

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 2
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_7 TP-ATL2/PT:19 TP-ATL2/PT:20 TP-ATL2/PT:21 TP-ATL2/PT:22 TP-ATL2/PT:23 TP-ATL2/PT:24

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

0 1 1 1 1 1 12000W 2000W 2000W 2000W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_7 SJB_7 SJB_7 SJB_7 SJB_7 SJB_7
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC)

0,33 % 0,3 % 0,27 % 0,35 % 0,04 % 0,04 %2,51 % 2,48 % 2,45 % 2,53 % 2,22 % 2,22 %

5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 123 123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL2

TP ATL 2

1920 A

1068 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,18 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

98,31 A

24,00 A

TP ATL 2

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

TP ATL 2

SJB_7
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 3
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DISTRIBUTION

Repère TP-ATL3 TP ATL 3SJB001 SJB_1 TP-ATL3/E:01 TP-ATL3/E:02 TP-ATL3/E:03 TP-ATL3/E:R1 TP ATL 3SJB002

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP ATELIER ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

RES ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

1 1 0 8 8 1 1 113kW 25A 35W 35W 10W 10W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

97 m 0 m 10 m 8 m 8 m 13 mCu Cu Cu Cu Cu

137 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,8 % 0 % 0,17 % 0,13 % 0,00 % 0,01 % 0 %1,90 % 1,90 % 2,06 % 2,03 % 1,90 % 1,90 % 1,90 %

5G25 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iID iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

40 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 32 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 307,2 A

300 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL3

TP ATL 3

2355 A

1369 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,90 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

85,32 A

24,00 A

4P
40 A

TT
400 V

TP ATL 3

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 3

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA
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Avis Technique ELIE
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DISTRIBUTION

Repère SJB_2 TP-ATL3/P:01 TP-ATL3/P:02 TP-ATL3/P:03 TP-ATL3/P:04 TP-ATL3/P:05 TP-ATL3/P:06 TP-ATL3/P:07

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

0 4 4 4 4 4 4 4200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 23 m 29 m 32 m 30 m 30 m 29 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)

0,66 % 0,83 % 0,92 % 0,86 % 0,86 % 0,83 % 0,86 %2,55 % 2,73 % 2,81 % 2,75 % 2,75 % 2,73 % 2,75 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-ATL3

TP ATL 3

2355 A

1369 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,90 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

85,32 A

24,00 A

TP ATL 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 3

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 3

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP ATL 3SJB003 SJB_3 TP-ATL3/P:08 TP-ATL3/P:09 TP-ATL3/P:10 TP-ATL3/P:11 TP-ATL3/P:12 TP-ATL3/P:13

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

1 0 4 4 4 4 4 432A 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)

0 % 0,8 % 0,72 % 0,66 % 0,83 % 0,92 % 0,86 %1,90 % 2,70 % 2,61 % 2,55 % 2,73 % 2,81 % 2,75 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL3

TP ATL 3

2355 A

1369 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,90 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

85,32 A

24,00 A

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ATL 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 3

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 3

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL3/P:14 TP ATL 3SJB008 SJB_8 TP ATL 3PC002 TP ATL 3PC004 TP ATL 3PC005 TP ATL 3PC006 TP ATL 3PC035

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

4 1 0 4 4 4 4 4200W 32A 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_8 SJB_8 SJB_8 SJB_8 SJB_8
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

30 m 0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)

0,86 % 0 % 0,8 % 0,72 % 0,66 % 0,83 % 0,92 %2,75 % 1,90 % 2,70 % 2,61 % 2,55 % 2,73 % 2,81 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 123 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL3

TP ATL 3

2355 A

1369 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,90 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

85,32 A

24,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 3

SJB_3 4P4D
32 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 3

SJB_8

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

5

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 3

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP ATL 3PC036 TP ATL 3PC037 TP ATL 3SJB004 SJB_4 TP-ATL3/P:15 TP-ATL3/P:16 TP-ATL3/P:17 TP-ATL3/P:18

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

4 4 1 0 1 1 1 1200W 200W 32A 2500W 2500W 2500W 2500W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_8 SJB_8 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

30 m 30 m 0 m 28 m 25 m 23 m 29 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)

0,86 % 0,86 % 0 % 0,42 % 0,37 % 0,34 % 0,43 %2,75 % 2,75 % 1,90 % 2,31 % 2,27 % 2,24 % 2,33 %

3G2,5 3G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 32 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 123 123 123 123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL3

TP ATL 3

2355 A

1369 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,90 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

85,32 A

24,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 3

SJB_8

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

TP ATL 3

SJB_4

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

6

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 3

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL3/P:R1 TP-ATL3/P:R2 TP ATL 3SJB005 SJB_5 TP-ATL3/PT:01 TP-ATL3/PT:02 TP-ATL3/PT:03 TP-ATL3/PT:04

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

1 1 1 0 1 1 1 12500W 2500W 32A 2500W 2500W 2500W 2500W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

32 m 30 m 0 m 28 m 25 m 23 m 29 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)

0,48 % 0,45 % 0 % 0,42 % 0,37 % 0,34 % 0,43 %2,37 % 2,34 % 1,90 % 2,31 % 2,27 % 2,24 % 2,33 %

5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 32 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 123 123 123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL3

TP ATL 3

2355 A

1369 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,90 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

85,32 A

24,00 A

4P3D
16 A

C

TP ATL 3

SJB_4

4P3D
16 A

C

4P4D
32 A

30 mA

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C

TP ATL 3

SJB_5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

7

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 3

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL3/PT:05 TP-ATL3/PT:R1

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

1 12500W 2500W

Normal Normal

SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

32 m 30 mCu Cu

63 m (CC) 63 m (CC)

0,48 % 0,45 %2,37 % 2,34 %

5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K

16 A 16 A
153,6 A 153,6 A

A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL3

TP ATL 3

2355 A

1369 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,90 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

85,32 A

24,00 A

4P3D
16 A

C

TP ATL 3

SJB_5

4P3D
16 A

C

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 4

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL4 TP ATL 4SJB001 SJB_1 TP-ATL4/E:01 TP-ATL4/E:02 TP-ATL4/E:03 TP-ATL4/E:04 TP-ATL4/E:05

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP ATELIER ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

MAGASIN MAGASIN

1 1 0 8 8 4 8 815kW 25A 35W 35W 35W 35W 35W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

112 m 0 m 8 m 8 m 5 m 15 m 15 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

137 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

1,06 % 0 % 0,13 % 0,13 % 0,04 % 0,25 % 0,25 %2,16 % 2,16 % 2,29 % 2,29 % 2,20 % 2,41 % 2,41 %

5G25 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iID iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

40 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A

300 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL4

TP ATL 4

2149 A

1225 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,16 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

49,57 A

30,00 A

4P
40 A

TT
400 V

TP ATL 4

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP ATL 4

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 4

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL JBRR TP-ATL4/E:R2 SJB_2 TP-ATL4/P:01 TP-ATL4/P:02 TP-ATL4/P:03 TP-ATL4/P:04 TP-ATL4/P:05

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

RES ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

1 1 0 4 4 4 4 410W 32A 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 0 m 10 m 13 m 16 m 20 m 23 mCu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0 % 0 % 0,29 % 0,37 % 0,46 % 0,57 % 0,66 %2,16 % 2,16 % 2,45 % 2,53 % 2,62 % 2,73 % 2,82 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

10 A 32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
96 A 307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 2 2 2 2 2 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-ATL4

TP ATL 4

2149 A

1225 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,16 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

49,57 A

30,00 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP ATL 4

SJB_1 2P1D
32 A

30 mA

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

TP ATL 4

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

7
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 4

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL4/P:06 TP-ATL4/P:07 TP-ATL4/P:08 TP ATL 4SJB003 SJB_3 TP-ATL4/P:09 TP-ATL4/P:10 TP-ATL4/P:11

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

4 4 4 1 0 4 4 4200W 200W 200W 32A 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

25 m 17 m 15 m 0 m 28 m 25 m 23 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,72 % 0,49 % 0,43 % 0 % 0,8 % 0,72 % 0,66 %2,88 % 2,65 % 2,59 % 2,16 % 2,96 % 2,88 % 2,82 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 32 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 2 2 123 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL4

TP ATL 4

2149 A

1225 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,16 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

49,57 A

30,00 A

2P1D
16 A

C

L 2

TP ATL 4

SJB_2

2P1D
16 A

C

L 2

2P1D
16 A

C

L 2

4P4D
32 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 4

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

7
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 4

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL4/P:12 TP-ATL4/P:13 TP-ATL4/P:14 TP-ATL4/P:15 TP-ATL4/P:16 TP ATL 4SJB002 SJB_8 TP-ATL4/P:17

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

4 4 4 4 4 1 0 4200W 200W 200W 200W 200W 32A 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_8
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

29 m 32 m 30 m 32 m 30 m 0 m 15 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,83 % 0,92 % 0,86 % 0,92 % 0,86 % 0 % 0,43 %2,99 % 3,08 % 3,02 % 3,08 % 3,02 % 2,16 % 2,59 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 123 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL4

TP ATL 4

2149 A

1225 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,16 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

49,57 A

30,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 4

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 4

SJB_8

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Date : Norme :

5

7
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 4

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U
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A
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O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL4/P:18 TP-ATL4/P:19 TP-ATL4/P:20 TP-ATL4/P:21 TP-ATL4/P:22 TP-ATL4/P:23 TP-ATL4/P:24 TP ATL 4SJB008

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

MAGASIN MAGASIN

4 4 4 4 4 4 4 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_8 SJB_8 SJB_8 SJB_8 SJB_8 SJB_8 SJB_8
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

17 m 17 m 16 m 16 m 15 m 11 m 14 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,49 % 0,49 % 0,46 % 0,46 % 0,43 % 0,31 % 0,4 % 0 %2,65 % 2,65 % 2,62 % 2,62 % 2,59 % 2,48 % 2,56 % 2,16 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-ATL4

TP ATL 4

2149 A

1225 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,16 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

49,57 A

30,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP ATL 4

SJB_8

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
32 A

30 mA

C

L 1

TP ATL 4

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 4

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_9 TP-ATL4/P:25 TP-ATL4/P:R1 TP-ATL4/P:R2 TP ATL 4DIV003 TP-ATL4/A R1 TP-ATL4/A R2 TP ATL 4SJB005

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

MAGASIN RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE RESERVE

0 4 1 1 1 1 1 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_9 SJB_9 SJB_9 SJB_9 SJB_9 SJB_9
U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 mCu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %2,96 % 2,16 % 2,16 % 2,16 % 2,16 % 2,16 % 2,16 %

3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1 1 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-ATL4

TP ATL 4

2149 A

1225 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,16 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

49,57 A

30,00 A

TP ATL 4

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
32 A

30 mA

C

L 1

TP ATL 4

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ATL 4

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_5 TP-ATL4/PT:01 TP-ATL4/PT:02 TP-ATL4/PT R1 TP-ATL4/PT R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

ATELIER
AUTOMATISME
REGULATION

0 1 1 1 12500W 2500W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 0 m 0 mCu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

2,51 % 2,24 % 0 % 0 %4,67 % 4,40 % 2,16 % 2,16 %

3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-ATL4

TP ATL 4

2149 A

1225 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,16 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

49,57 A

30,00 A

TP ATL 4

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

TP ATL 4

SJB_5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ALT 5

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE
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O
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O
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL5 TP ALT 5SJB001 SJB_1 TP-ATL5/E:01 TP-ATL5/E:02 TP-ATL5/E:03 TP-ATL5/E:R1 TP ALT 5SJB002

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP ATELIER ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

RES ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

1 1 0 8 8 1 1 16kW 25A 35W 35W 10W 10W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

114 m 0 m 10 m 8 m 8 m 13 mCu Cu Cu Cu Cu

403 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC) 60 m (CC)

0,66 % 0 % 0,17 % 0,13 % 0,00 % 0,01 % 0 %1,76 % 1,76 % 1,93 % 1,89 % 1,76 % 1,77 % 1,76 %

4x16 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

1x16

iID iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

40 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 32 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 307,2 A

300 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL5

TP ALT 5

1556 A

842 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,76 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

57,36 A

16,20 A

4P
40 A

TT
400 V

TP ALT 5

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ALT 5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ALT 5

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_2 TP-ATL5/ALM 01 TP-ATL5/ALM 02 TP-ATL5/ALM 03 TP-ATL5/ALM 04 TP-ATL5/ALM 05 TP-ATL5/ALM 06 TP ALT 5SJB003

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

0 4 4 4 4 4 4 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 23 m 29 m 32 m 30 m 30 m 29 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)

0,11 % 0,83 % 0,92 % 0,86 % 0,86 % 0,83 % 0 %1,87 % 2,59 % 2,68 % 2,62 % 2,62 % 2,59 % 1,76 %

5G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL5

TP ALT 5

1556 A

842 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,76 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

57,36 A

16,20 A

TP ALT 5

4P3D
16 A

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ALT 5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ALT 5

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A
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DISTRIBUTION

Repère SJB_3 TP-ATL5/ALM 07 TP-ATL5/ALM 08 TP-ATL5/ALM 09 TP-ATL5/ALM R1 TP-ATL5/ALM R2 TP ALT 5SJB004 SJB_4

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

LABORATOIRE
ELECTRIQUE
MECATRONIQUE

0 4 4 4 4 4 1 0200W 200W 200W 200W 200W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu

55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)

0,8 % 0,72 % 0,66 % 0,83 % 0,92 % 0 %2,56 % 2,48 % 2,42 % 2,59 % 2,68 % 1,76 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL5

TP ALT 5

1556 A

842 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,76 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

57,36 A

16,20 A

TP ALT 5

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ALT 5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Repère TP-ATL5/P:01 TP-ATL5/P:02 TP-ATL5/P:03 TP-ATL5/P:R1 TP-ATL5/P:R2 TP-ATL5/P:R3 TP ALT 5SJB005 SJB_5

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

1 1 1 1 1 1 1 02500W 2500W 2500W 2500W 2500W 2500W 32A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

28 m 25 m 23 m 29 m 32 m 30 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)

2,51 % 2,24 % 2,06 % 2,6 % 2,87 % 2,69 % 0 %4,27 % 4,00 % 3,82 % 4,36 % 4,63 % 4,45 % 1,76 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 307,2 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1 1 1 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-ATL5

TP ALT 5

1556 A

842 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,76 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

57,36 A

16,20 A

2P1D
16 A

C

L 1

TP ALT 5

SJB_4

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

4P4D
32 A

30 mA

C

TP ALT 5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Unif.Chantier 8 circuits TP ALT 5

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-ATL5/PT:01 TP-ATL5/PT:R1 TP-ATL5/PT:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

ATELIER
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

1 1 12500W 2500W 2500W

Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

28 m 23 m 29 mCu Cu Cu

55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)

0,42 % 0,34 % 0,43 %2,18 % 2,10 % 2,19 %

5G2,5 5G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-ATL5

TP ALT 5

1556 A

842 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,76 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP ATELIER
Désignation

57,36 A

16,20 A

4P3D
16 A

C

TP ALT 5

SJB_5

4P3D
16 A

C

4P3D
16 A

C
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Unif.Chantier 8 circuits TP AMPH
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A
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Repère TP-AMPH TP AMPHDIV001 TP AMPHSJB001 SJB_1 TP-AMPH/E:01 TP-AMPH/E:02 TP-AMPH/E:03 TP-AMPH/E:04

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP AMPHITEATRE Télécommande bloc de
sécurité

AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE

1 1 1 0 9 9 6 1024kW 10W 25A 30W 30W 30W 24W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

60 m 5 m 0 m 20 m 20 m 20 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

81 m (DU) 349 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

1,39 % 0,00 % 0 % 0,32 % 0,32 % 0,21 % 0,43 %2,49 % 2,49 % 2,49 % 2,81 % 2,81 % 2,70 % 2,92 %

5G16 2x1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

NSXm50NA iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

50 A 2 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A
19,2 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 2 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-AMPH

TP AMPH

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP AMPHITEATRE
Désignation

61,34 A

45,00 A

4P
50 A

TT
400 V

TP AMPH

2P1D
2 A

C

L 2

T.B.S

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_1
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Repère TP-AMPH/E:05 TP-AMPH/E:06 TP-AMPH/E:07 TP-AMPH/E:08 TP AMPHSJB002 SJB_2 TP-AMPH/E:09 TP-AMPH/E:10

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE

9 6 9 9 1 0 9 930W 30W 30W 30W 25A 30W 30W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

28 m 26 m 30 m 36 m 0 m 20 m 20 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,45 % 0,28 % 0,48 % 0,58 % 0 % 0,32 % 0,32 %2,94 % 2,77 % 2,97 % 3,07 % 2,49 % 2,81 % 2,81 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K

10 A 10 A 10 A 10 A 25 A 10 A 10 A
96 A 96 A 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-AMPH

TP AMPH

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP AMPHITEATRE
Désignation

61,34 A

45,00 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Repère TP-AMPH/E:11 TP-AMPH/E:R1 TP-AMPH/E:R2 TP-AMPH/E:R3 TP-AMPH/E:R4 TP-AMPH/E:R5 TP AMPHSJB003 SJB_3

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE

1 1 1 1 1 1 1 045W 10W 10W 10W 10W 10W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

20 m 30 m 28 m 26 m 30 m 36 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0 %2,54 % 2,51 % 2,51 % 2,51 % 2,51 % 2,51 % 2,49 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 25 A
96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 240 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-AMPH

TP AMPH

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP AMPHITEATRE
Désignation

61,34 A

45,00 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_2

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP AMPH
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Repère TP-AMPH/P:01 TP-AMPH/P:02 TP-AMPH/P:03 TP-AMPH/P:04 TP-AMPH/P:05 TP-AMPH/P:06 TP-AMPH/P:R1 TP-AMPH/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE

4 4 4 4 4 5 1 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

10 m 18 m 20 m 10 m 13 m 10 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,29 % 0,52 % 0,57 % 0,29 % 0,37 % 0,36 % 0 % 0 %2,78 % 3,01 % 3,06 % 2,78 % 2,86 % 2,85 % 2,49 % 2,49 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-AMPH

TP AMPH

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP AMPHITEATRE
Désignation

61,34 A

45,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_3
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Repère TP AMPHSJB004 SJB_4 TP-AMPH/A CFA TP-AMPH/A SONOR TP-R-ADM/AEPM : TP-AMPH/A UI:01 TP-AMPH/A UI:02 TP-AMPH/A R1

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE AMPHITHEATRE

1 0 1 1 1 1 1 125A 1500W 1500W 200W 1000W 1000W 1000W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 10 m 18 m 10 m 13 m 10 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0 % 0,54 % 0,97 % 0,07 % 0,47 % 0,36 % 0 %2,49 % 3,03 % 3,46 % 2,56 % 2,96 % 2,85 % 2,49 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 1 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-AMPH

TP AMPH

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP AMPHITEATRE
Désignation

61,34 A

45,00 A

4P4D
25 A

30 mA

C

TP AMPH

2P1D
16 A

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_4
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Repère TP-AMPH/A R2 TP-AMPH/A CTA U

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

AMPHITHEATRE TERRASSE

1 1200W 20000W

Normal Normal

SJB_4
U1000R2V (90°C)

0 m 20 m Cu

64 m (CC) 74 m (CC)

0 % 0,61 %2,49 % 3,10 %

5G10

iDT40K iDD40K Type AC

16 A 40 A
153,6 A 384 A

30 mA

A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-AMPH

TP AMPH

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,49 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP AMPHITEATRE
Désignation

61,34 A

45,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP AMPH

SJB_4

4P3D
40 A

30 mA

C

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Repère TP-R-SAL TP R SALTD001 TP R SALDIV001 TP R SALSJB001 SJB_1 TP-R-SAL/E:01 TP-R-SAL/E:02 TP-R-SAL/E:03

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP  GENRAL SALLES
RDC ET ETAGE

TP- RDC SALLES
CLASSE

Télécommande bloc de
sécurité

ACCEUIL CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

1 1 1 1 0 2 6 628kW 17kW 10W 25A 35W 35W 35W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

60 m 8 m 5 m 0 m 38 m 32 m 32 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 74 m (CC) 349 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

1,62 % 0,2 % 0,00 % 0 % 0,16 % 0,4 % 0,4 %2,72 % 2,93 % 2,73 % 2,72 % 2,88 % 3,12 % 3,12 %

5G16 5G10 2x1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iID iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K

63 A 40 A 2 A 25 A 10 A 10 A 10 A
384 A 19,2 A 240 A 96 A 96 A 96 A

300 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 1 3 3 3 3Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

4P
63 A

TT
400 V

TP R SAL

4P3D
40 A

C

TA
B

2P1D
2 A

C

L 1

T.B.S

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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Repère TP-R-SAL/E:04 TP-R-SAL/E:05 TP-R-SAL/E:06 TP-R-SAL/E:07 TP R SALSJB002 SJB_2 TP-R-SAL/E:08 TP-R-SAL/E:09

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE SALLE LANGUE WC F WC H COULOIR

6 6 8 8 1 0 8 935W 35W 35W 10W 25A 10W 8W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

23 m 23 m 15 m 23 m 0 m 19 m 27 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,29 % 0,29 % 0,25 % 0,11 % 0 % 0,09 % 0,12 %3,01 % 3,01 % 2,97 % 2,83 % 2,72 % 2,81 % 2,84 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K

10 A 10 A 10 A 10 A 25 A 10 A 10 A
96 A 96 A 96 A 96 A 240 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

9
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SAL/E:10 TP-R-SAL/E:11 TP-R-SAL/E:12 TP-R-SAL/E:R1 TP-R-SAL/E:R2 TP R SALSJB003 SJB_3 TP-R-SAL/P:01

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

COULOIR ESCALIER1 ESCALIER2 RES RES CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

9 4 6 1 1 1 0 38W 18W 18W 10W 10W 25A 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

13 m 28 m 12 m 0 m 0 m 0 m 32 mCu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 64 m (CC)

0,06 % 0,12 % 0,08 % 0 % 0 % 0 % 0,69 %2,78 % 2,84 % 2,80 % 2,72 % 2,72 % 2,72 % 3,41 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 25 A 16 A
96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 240 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 123 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_2

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

9
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SAL/P:02 TP-R-SAL/P:03 TP-R-SAL/P:04 TP-R-SAL/P:05 TP-R-SAL/P:06 TP-R-SAL/P:07 TP-R-SAL/P:08 TP R SALSJB004

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

MEDIATHEQUE

2 3 2 2 3 5 3 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

36 m 41 m 43 m 40 m 42 m 36 m 25 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,52 % 0,88 % 0,62 % 0,57 % 0,9 % 1,29 % 0,54 % 0 %3,24 % 3,60 % 3,34 % 3,30 % 3,63 % 4,01 % 3,26 % 2,72 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A

30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP R SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

5

9
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_4 TP-R-SAL/P:09 TP-R-SAL/P:10 TP-R-SAL/P:11 TP-R-SAL/P:12 TP-R-SAL/P:13 TP-R-SAL/P:14 TP-R-SAL/P:15

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE SALLE LANGUE

0 2 3 2 2 3 5 3200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 29 m 36 m 35 m 32 m 35 m 30 m 17 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,41 % 0,77 % 0,5 % 0,46 % 0,75 % 1,07 % 0,36 %3,14 % 3,50 % 3,22 % 3,18 % 3,48 % 3,80 % 3,09 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

TP R SAL

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_4

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

6

9
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SAL/P:16 TP R SALSJB005 SJB_5 TP-R-SAL/P:17 TP-R-SAL/P:18 TP-R-SAL/P:19 TP-R-SAL/P:20 TP-R-SAL/P:21

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE

2 1 0 3 2 2 3 5200W 25A 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

20 m 0 m 23 m 25 m 23 m 25 m 20 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,29 % 0 % 0,49 % 0,36 % 0,33 % 0,54 % 0,72 %3,01 % 2,72 % 3,22 % 3,08 % 3,05 % 3,26 % 3,44 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 123 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_4 4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

7

9
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SAL/P:22 TP-R-SAL/P:23 TP-R-SAL/P:R1 TP R SALSJB006 SJB_6 TP-R-SAL C-I 1 TP-R-SAL C-I 2 TP-R-SAL C-I 3

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE LANGUE WC F/WC H CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

MEDIATHEQUE SALLE LANGUE

4 2 1 1 0 3 2 2200W 200W 200W 25A 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_6 SJB_6 SJB_6
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

38 m 25 m 0 m 0 m 23 m 25 m 23 mCu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

1,09 % 0,36 % 0 % 0 % 0,08 % 0,36 % 0,33 %3,81 % 3,08 % 2,72 % 2,72 % 2,81 % 3,08 % 3,05 %

3G2,5 3G2,5 5G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 25 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 123 123 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_5

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

4P3D
16 A

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_6

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

8

9
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R SALV:01 TP-R SALV:02 TP R SALSJB007 SJB_7 TP-R-SAL EPM 1 TP-R-SAL EPM 2 TP-R-SAL EPM 3 TP-R-SALCEE1

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

WC F WC H CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

MEDIATHEQUE SALLE LANGUE WC H

3 5 1 0 4 2 1 1200W 200W 25A 200W 200W 200W 1000W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_6 SJB_6 SJB_7 SJB_7 SJB_7 SJB_7
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

25 m 20 m 0 m 38 m 25 m 26 m 32 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,54 % 0,72 % 0 % 1,09 % 0,36 % 0,19 % 1,15 %3,26 % 3,44 % 2,72 % 3,81 % 3,08 % 2,91 % 3,87 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 25 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 123 3 3 3 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP R SAL

SJB_6

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 2

TP R SAL

SJB_7

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

9

9
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-SALCEE2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

WC F

1 1000W

Normal

SJB_7
U1000R2V (90°C)

32 m Cu

64 m (CC)

1,15 % 3,87 %

3G2,5

iDT40K

16 A
153,6 A

ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-R-SAL

TP R SAL

2435 A

1418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,72 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP  GENRAL SALLES  RDC ET
ETAGE

Désignation

65,35 A

52,50 A

2P1D
16 A

C

L 1

TP R SAL

SJB_7

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

8
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Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP R SALTD001 TP E SALDIV001 TP E SALSJB001 SJB_1 TP-E-SAL/E:01 TP-E-SAL/E:02 TP-E-SAL/E:03 TP-E-SAL/E:04

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 ERE ETAGE Télécommande bloc de
sécurité

ACCEUIL CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

MEDIATHEQUE

1 1 1 0 6 6 6 617kW 10W 25A 35W 35W 35W 35W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

8 m 5 m 0 m 38 m 32 m 32 m 23 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

74 m (CC) 348 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC)

0,2 % 0,00 % 0 % 0,47 % 0,4 % 0,4 % 0,29 %2,93 % 2,93 % 2,93 % 3,40 % 3,33 % 3,33 % 3,22 %

5G10 2x1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iSW-NA iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

40 A 2 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A
19,2 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 2 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

4P
40 A

TT
400 V

TP E SAL

2P1D
2 A

C

L 2

T.B.S

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

8
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-SAL/E:05 TP-E-SAL/E:06 TP-E-SAL/E:07 TP-E-SAL/E:08 TP E SALSJB003 SJB_3 TP-E-SAL/P:01 TP-E-SAL/P:02

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

MEDIATHEQUE SALLE LANGUE WC F WC F SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

8 6 9 9 1 0 4 435W 18W 8W 8W 25A 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

23 m 15 m 23 m 23 m 0 m 33 m 37 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 64 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,38 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,95 % 1,06 %3,31 % 3,02 % 3,03 % 3,03 % 2,93 % 3,87 % 3,99 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K

10 A 10 A 10 A 10 A 25 A 16 A 16 A
96 A 96 A 96 A 96 A 240 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 123 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

8
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-SAL/P:03 TP-E-SAL/P:04 TP-E-SAL/P:05 TP-E-SAL/P:06 TP-E-SAL/P:07 TP-E-SAL/P:08 TP E SALSJB004 SJB_4

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

4 4 4 5 4 5 1 0200W 200W 200W 200W 200W 200W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

40 m 40 m 44 m 33 m 25 m 27 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

1,15 % 1,15 % 1,26 % 1,18 % 0,72 % 0,97 % 0 %4,07 % 4,07 % 4,19 % 4,11 % 3,64 % 3,90 % 2,93 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP E SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

8
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-SAL/P:09 TP-E-SAL/P:10 TP-E-SAL/P:11 TP-E-SAL/P:12 TP-E-SAL/P:13 TP-E-SAL/P:14 TP-E-SAL/P:15 TP-E-SAL/P:16

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

3 4 5 5 4 4 4 4200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

29 m 32 m 34 m 36 m 33 m 29 m 27 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,62 % 0,92 % 1,22 % 1,29 % 0,95 % 0,83 % 0,77 % 0,86 %3,55 % 3,84 % 4,15 % 4,22 % 3,87 % 3,76 % 3,70 % 3,79 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_4

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_4

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

5

8
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP E SALSJB005 SJB_5 TP E SALPC017 TP E SALPC018 TP E SALPC019 TP E SALPC020 TP E SALPC021 TP E SALPC022

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

1 0 4 4 4 3 2 325A 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 33 m 31 m 26 m 17 m 20 m 24 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0 % 0,95 % 0,89 % 0,74 % 0,36 % 0,29 % 0,52 %2,93 % 3,87 % 3,82 % 3,67 % 3,29 % 3,21 % 3,44 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

4P4D
25 A

30 mA

C

TP E SAL

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

6

8
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP E SALPC023 TP E SALPC024 TP E SALSJB006 SJB_6 TP-E-SAL/P:25 TP-E-SAL/P:26 TP-E-SAL/P:R1 TP-E-SAL/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

RES RES

2 3 1 0 2 5 1 1200W 200W 25A 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_6 SJB_6 SJB_6 SJB_6
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

27 m 22 m 0 m 25 m 18 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0,39 % 0,47 % 0 % 0,36 % 0,64 % 0 % 0 %3,31 % 3,40 % 2,93 % 3,29 % 3,57 % 2,93 % 2,93 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 25 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 123 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_5

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_6

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

7

8
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP E SALSJB002 SJB_2 TP-E-SAL UI:01 TP-E-SAL UI:02 TP-E-SAL UI:03 TP-R-SALEPM 1 TP-R-SALEPM 2 TP-R-SALEPM 3

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

1 0 3 2 2 3 5 425A 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 25 m 18 m 23 m 35 m 25 m 18 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0 % 0,09 % 0,26 % 0,33 % 0,75 % 0,15 % 0,52 %2,93 % 3,02 % 3,19 % 3,26 % 3,68 % 3,08 % 3,44 %

5G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 5G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 3 3 3 123 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

4P4D
25 A

30 mA

C

TP E SAL

4P3D
16 A

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P3D
16 A

C

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :
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8
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Unif.Chantier 8 circuits TP E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-SAL/A R1 TP-E-SAL/A R2 TP-E-SAL UE:01

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

res res CLIM TERRASSE
GROUPE EXTERIEUR

1 1 1200W 200W 5000W

Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C)

0 m 0 m 30 m Cu

62 m (CC) 62 m (CC) 62 m (CC)

0 % 0 % 0,9 %2,93 % 2,93 % 3,82 %

5G2,5

iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP R SALTD001

TP E SAL

2157 A

1223 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

55,16 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E SAL

SJB_2

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
16 A

30 mA

C

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :
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Unif.Chantier 8 circuits TP ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-ADM TP ADM E1 TP ADMDIV001 TP ADMSJB001 SJB_1 TP-R-ADML/E:01 TP-R-ADML/E:02 TP-R-ADML/E:03

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP GENRAL
ADMINISTRATIOON
RDC ETAGE

TP- E1 ETAGE
ADMINISTRATION

Télécommande bloc de
sécurité

ESCALIER SALLE REUNION ESPACE BUREAU
POUR 3P

1 1 1 1 0 4 6 647,5kW 17kW 10W 25A 18W 35W 35W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

110 m 8 m 5 m 0 m 8 m 10 m 15 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

114 m (DU) 88 m (CC) 351 m (CC) 68 m (CC) 68 m (CC) 68 m (CC)

1,83 % 0,2 % 0,00 % 0 % 0,03 % 0,12 % 0,19 %2,93 % 3,13 % 2,93 % 2,93 % 2,96 % 3,05 % 3,12 %

5G50 5G10 2x1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

NSX100NA iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K

100 A 40 A 2 A 25 A 10 A 10 A 10 A
384 A 19,2 A 240 A 96 A 96 A 96 A

300 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 1 123 3 3 3Affectation des phases

Vigi MH

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TP-R-ADM

TP ADM

3002 A

1899 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL ADMINISTRATIOON
RDC ETAGE

Désignation

45,83 A

90,00 A

4P
100 A

TT
400 V

TP ADM

4P3D
40 A

C

TA
B

2P1D
2 A

C

L 1

T.B.S

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP ADM

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

5
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-ADML/E:04 TP-R-ADML/E:05 TP-R-ADML/E:06 TP-R-ADML/E:07 TP-R-ADML/E:08 TP-R-ADML/E:R1 TP ADMSJB003 SJB_3

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

WC/F WC/H HALL RECEPTION COULOIR SALLE FORMATEUR RES

6 6 4 6 6 1 1 010W 10W 8W 8W 35W 10W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

15 m 12 m 5 m 8 m 8 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu

68 m (CC) 68 m (CC) 68 m (CC) 68 m (CC) 68 m (CC) 68 m (CC)

0,05 % 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,1 % 0 % 0 %2,98 % 2,97 % 2,94 % 2,95 % 3,03 % 2,93 % 2,93 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 25 A
96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A 240 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-R-ADM

TP ADM

3002 A

1899 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL ADMINISTRATIOON
RDC ETAGE

Désignation

45,83 A

90,00 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP ADM

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP ADM

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

5
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-ADM/P:01 TP-R-ADM/P:02 TP-R-ADM/P:03 TP-R-ADM/P:04 TP-R-ADM/P:05 TP-R-ADM/P:06 TP-R-ADM/P:R1 TP-R-ADM/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ESPACE BUREAU
POUR 3P

ESPACE BUREAU
POUR 3P/wc

SALLE REUNION SALLE REUNION SALLE REUNION SALLE FORMATEUR RES RES

4 4 5 4 4 4 1 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

18 m 15 m 10 m 8 m 13 m 8 m 0 m 25 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC)

0,52 % 0,43 % 0,36 % 0,23 % 0,37 % 0,23 % 0 % 0,18 %3,44 % 3,36 % 3,29 % 3,16 % 3,30 % 3,16 % 2,93 % 3,11 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-R-ADM

TP ADM

3002 A

1899 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL ADMINISTRATIOON
RDC ETAGE

Désignation

45,83 A

90,00 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP ADM

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ADM

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

5
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP ADMSJB004 SJB_4 TP-R-ADM UI:01 TP-R-ADM UI:02 TP-R-ADM UI:03 TP-R-AD VMC1 TP-R-AD VMC2 TP ADMSJB005

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE FORMATEUR -
ALM CLIM UNITE
INTERRIEUR

SALLE REUNION -
ALM CLIM UNITE
INTERRIEUR

ESPACE BUREAU -
ALM CLIM UNITE
INTERRIEUR

wc h wcf

1 0 1 1 1 1 1 125A 200W 200W 200W 200W 200W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 15 m 20 m 18 m 20 m 35 mCu Cu Cu Cu Cu

67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC)

0 % 0,11 % 0,14 % 0,13 % 0,14 % 0,25 % 0 %2,93 % 3,04 % 3,07 % 3,06 % 3,07 % 3,18 % 2,93 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A
240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A

30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP-R-ADM

TP ADM

3002 A

1899 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL ADMINISTRATIOON
RDC ETAGE

Désignation

45,83 A

90,00 A

4P4D
25 A

30 mA

C

TP ADM

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP ADM

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

5
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Unif.Chantier 8 circuits TP ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_5 TP-R-ADM CE1 TP-R-ADM CE2 TP-R-ADM EPM TP-R-ADM A R1 TP-R-ADM A R2 TP-R-ADM A R3

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

wcf wc h SALLE LANGUE RES RES RES

0 1 1 3 1 1 11000W 1000W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 30 m 17 m 23 m 0 m 0 m 0 mCu Cu Cu

67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC) 67 m (CC)

1,07 % 0,61 % 0,49 % 0 % 0 % 0 %4,00 % 3,54 % 3,42 % 2,93 % 2,93 % 2,93 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-R-ADM

TP ADM

3002 A

1899 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,93 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL ADMINISTRATIOON
RDC ETAGE

Désignation

45,83 A

90,00 A

TP ADM

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP ADM

SJB_5

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

5
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E1 ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP ADM E1 TP E1 ADMDIV001 TP E1 ADMSJB001 SJB_1 TP-E-ADML/E:01 TP-E-ADML/E:02 TP-E-ADML/E:03 TP-E-ADML/E:04

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 ERE ETAGE Télécommande bloc de
sécurité

escalier b assistante directeur/b
surveiillant

b directeur LOCAL technique/data
center

1 1 1 0 8 3 6 417kW 10W 25A 18W 35W 35W 35W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

8 m 5 m 0 m 18 m 20 m 16 m 18 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

88 m (CC) 350 m (CC) 66 m (CC) 66 m (CC) 66 m (CC) 66 m (CC)

0,2 % 0,00 % 0 % 0,15 % 0,12 % 0,2 % 0,15 %3,13 % 3,14 % 3,13 % 3,29 % 3,26 % 3,33 % 3,28 %

5G10 2x1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iSW-NA iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

40 A 2 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A
19,2 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 2 123 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TP ADM E1

TP E1 ADM

2625 A

1580 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,13 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

38,19 A

26,67 A

4P
40 A

TT
400 V

TP E1 ADM

2P1D
2 A

C

L 2

T.B.S

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP E1 ADM

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

5
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E1 ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-ADML/E:05 TP-E-ADML/E:06 TP-E-ADML/E:R1 TP-E-ADML/E:R2 TP E1 ADMSJB002 SJB_3 TP-E-ADM/P:01 TP-E-ADM/P:02

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

archive couloir RES RES data center LOCAL technique

4 7 1 1 1 0 4 435W 8W 10W 10W 25A 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

10 m 14 m 0 m 0 m 16 m 10 mCu Cu Cu Cu Cu

66 m (CC) 66 m (CC) 66 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,08 % 0,05 % 0 % -19,29 % 0 % 0,46 % 0,29 %3,22 % 3,18 % 3,13 % -16,16 % 3,13 % 3,59 % 3,42 %

3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC iDT40K iDT40K

10 A 10 A 10 A 10 A 25 A 16 A 16 A
96 A 96 A 96 A 96 A 240 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 123 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP ADM E1

TP E1 ADM

2625 A

1580 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,13 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

38,19 A

26,67 A

2P1D
10 A

C

L 3

TP E1 ADM

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP E1 ADM

SJB_3

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
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Date : Norme :

3

5
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Unif.Chantier 8 circuits TP E1 ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-ADM/P:03 TP-E-ADM/P:04 TP-E-ADM/P:05 TP-E-ADM/P:06 TP-E-ADM/P:07 TP-E-ADM/P:R1 TP E1 ADMSJB003 SJB_4

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

b directeur b assistante directeur b surveiillant archive data center RES

5 4 5 3 2 1 1 0200W 200W 200W 200W 200W 200W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3 SJB_3
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

20 m 20 m 20 m 16 m 14 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,72 % 0,57 % 0,72 % 0,34 % 0,2 % 0 % 0 %3,85 % 3,71 % 3,85 % 3,48 % 3,33 % 3,13 % 3,13 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A

30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP ADM E1

TP E1 ADM

2625 A

1580 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,13 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

38,19 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E1 ADM

SJB_3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP E1 ADM

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr
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PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :
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Unif.Chantier 8 circuits TP E1 ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR
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U
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A
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O
N
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O
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RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-ADM UI:01 TP-E-ADM UI:02 TP-E-ADM UI:03 TP-E-ADM UI:04 TP-E-ADM UI:05 TP-E-ADM UI:06 TP E1 ADMSJB004 SJB_5

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

b directeur b assistante directeur b surveiillant LOCAL technique LOCAL technique data center

1 1 1 1 1 1 1 0200W 200W 200W 1200W 1200W 200W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4 SJB_4
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

15 m 20 m 18 m 20 m 22 m 26 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,11 % 0,14 % 0,13 % 0,86 % 0,95 % 0,19 % 0 %3,24 % 3,28 % 3,26 % 3,99 % 4,08 % 3,32 % 3,13 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 240 A

30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP ADM E1

TP E1 ADM

2625 A

1580 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,13 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

38,19 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E1 ADM

SJB_4

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
25 A

30 mA

C

TP E1 ADM

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

5

5
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP E1 ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-E-ADM VMC1 TP-E-ADM VMC2 TP-E-ADM/A R1 TP-E-ADM/A R2 TP-E-ADM/A R3 TP-E-ADM UE:01

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

ARCHIVE exterieur RES RES RES

1 1 3 1 1 11000W 1000W 200W 200W 200W 8670W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5 SJB_5
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

13 m 20 m 23 m 0 m 0 m 32 mCu Cu Cu Cu

65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,47 % 0,72 % 0,49 % 0 % 0 % 1,66 %3,60 % 3,85 % 3,63 % 3,13 % 3,13 % 4,79 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 5G2,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 123Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP ADM E1

TP E1 ADM

2625 A

1580 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,13 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

38,19 A

26,67 A

2P1D
16 A

C

L 3

TP E1 ADM

SJB_5

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

4P4D
16 A

30 mA

C

TP E1 ADM

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP VEST 1-2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-VEST2 TP VEST 1 TP VEST 1SJB001 SJB_1 TP-VEST2/ E:01 TP-VEST2/ E:02 TP-VEST2/ E:03 TP-VEST2/ E:04

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP GENRAL RDC SC TP SANITAIRES 1 VEST STAGIAIRES /G VEST STAGIAIRES /G VEST STAGIAIRES /G VEST STAGIAIRES /G

1 1 1 0 8 5 5 62,5kW 1kW 25A 10W 10W 10W 10W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

145 m 16 m 0 m 20 m 20 m 18 m 18 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

170 m (DU) 24 m (CC) 49 m (CC) 49 m (CC) 49 m (CC) 49 m (CC)

3,31 % 0,24 % 0 % 0,09 % 0,06 % 0,05 % 0,06 %4,42 % 4,66 % 4,42 % 4,51 % 4,47 % 4,47 % 4,48 %

3G10 3G6 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iID iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

40 A 25 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A
240 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A

300 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1 1 1 1Affectation des phases

Type A si[S]

Taux d'Harmonique

TP-VEST2

TP VEST 1-2

444 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 4,42 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

14,37 A

13,33 A

2P
40 A

L 1

TT
231 V

TP VEST 1-2

2P1D
25 A

C

L 1

TA
B

2P1D
25 A

30 mA

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

TP VEST 1-2

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP VEST 1-2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-VEST2/ E:05 TP-VEST2/ E:06 TP-VEST2/ E:R1 TP VEST 1-PC002 TP VEST 1-PC001

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

exterieur exterieur RES VEST STAGIAIRES /G TERRASSE CHAUFFE
EAU SOLAIRE

2 3 1 1 110W 10W 10W 200W 1200W

Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

18 m 16 m 0 m 0 m 0 mCu Cu

49 m (CC) 49 m (CC) 49 m (CC) 37 m (CC) 37 m (CC)

0,02 % 0,03 % 0 % 0 % 0 %4,44 % 4,44 % 4,42 % 4,42 % 4,42 %

3G1,5 3G1,5

iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDT40K

10 A 10 A 10 A 16 A 16 A
96 A 96 A 96 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-VEST2

TP VEST 1-2

444 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 4,42 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GENRAL RDC SC
Désignation

14,37 A

13,33 A

2P1D
10 A

C

L 1

TP VEST 1-2

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

C

L 1

TP VEST 1-2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP VEST 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP VEST 1 T_001SJB001 SJB_1 TP-VEST1/ E:01 TP-VEST1/ E:02 TP-VEST1/ E:03 TP-VEST1/ E:04 TP-VEST1/ E:05

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP SANITAIRES  F VEST STAGIAIRES /F VEST STAGIAIRES /F VEST STAGIAIRES /F VEST STAGIAIRES /F exterieur

1 1 0 8 5 5 6 21kW 25A 10W 10W 10W 10W 10W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

16 m 0 m 20 m 20 m 18 m 18 m 18 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

24 m (CC) 45 m (CC) 45 m (CC) 45 m (CC) 45 m (CC) 45 m (CC)

0,24 % 0 % 0,09 % 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,02 %4,66 % 4,66 % 4,75 % 4,72 % 4,71 % 4,72 % 4,68 %

3G6 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5

iIG40 iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

25 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 96 A

30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1 1 1 1Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique

TP VEST 1

TP VEST 1

379 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 4,66 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP SANITAIRES  F
Désignation

8,96 A

5,56 A

2P
25 A

L 1

TT
231 V

TP VEST 1

2P1D
25 A

30 mA

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
10 A

C

L 1

TP VEST 1

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP VEST 1

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-VEST1/ E:06 TP-VEST1/ E:R1 TP-VEST1 R 01 TP-VEST1CES

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

exterieur RES TERRASSE CHAUFFE
EAU SOLAIRE

TERRASSE CHAUFFE
EAU SOLAIRE

3 1 1 110W 10W 200W 1200W

Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C)

16 m 0 m 0 m 0 mCu

45 m (CC) 45 m (CC) 30 m (CC) 30 m (CC)

0,03 % 0 % 0 % 0 %4,68 % 4,66 % 4,66 % 4,66 %

3G1,5

iDT40K iDT40K iDD40K Type AC iDD40K Type AC

10 A 10 A 16 A 16 A
96 A 96 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA

A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 1 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP VEST 1

TP VEST 1

379 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 4,66 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP SANITAIRES  F
Désignation

8,96 A

5,56 A

2P1D
10 A

C

L 1

TP VEST 1

SJB_1

2P1D
10 A

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

2P1D
16 A

30 mA

C

L 1

TP VEST 1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP RG 1-2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-GR 1 ET 2 TP RG 1-2 TP RG 1-2SJB001 SJB_1 TP-GR1/ E:01 TP-GR1/ E:R1 TP-GR1/ E:R2 TP RG 1-2ECL004

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP GERITTE 1 TP GUERITTE 1 GUERITE GUERITE GUERITE GUERITE

1 1 1 0 1 1 1 110kW 1kW 25A 35W 35W 10W 10W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

40 m 55 m 0 m 16 m 14 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu

55 m (CC) 87 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC) 65 m (CC)

0,61 % 0,83 % 0 % 0,03 % 0,03 % 0 % 0 %1,71 % 2,54 % 1,71 % 1,74 % 1,74 % 1,71 % 1,71 %

5G10 3G6 3G1,5 3G1,5

iIG40 iDT40K iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K

40 A 25 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A
240 A 240 A 96 A 96 A 96 A 96 A

300 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TP-GR 1 ET 2

TP RG 1-2

2359 A

1359 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,71 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GERITTE 1
Désignation

4,03 A

20,00 A

4P
40 A

TT
400 V

TP RG 1-2

2P1D
25 A

C

L 3

TA
B

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

TP RG 1-2

SJB_1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP RG 1-2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP RG 1-2SJB002 SJB_2 TP-GR1/P:01 TP-GR1/P:R1 TP-GR1 R1 TP-GR1 R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

GUERITE GUERITE PORTE
COULISSANTE

GUERITE

1 0 2 1 1 625A 200W 200W 500W 10W

Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 20 m 20 m 24 m 24 mCu Cu Cu Cu

63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC) 63 m (CC)

0 % 0,29 % 0,14 % 0,43 % 0,05 %1,71 % 1,99 % 1,85 % 2,14 % 1,76 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDD40K Type AC iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K

25 A 16 A 16 A 16 A 16 A
240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA

A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP-GR 1 ET 2

TP RG 1-2

2359 A

1359 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 1,71 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GERITTE 1
Désignation

4,03 A

20,00 A

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

TP RG 1-2

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP RG 1-2

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP GR 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP RG 1-2 T_001SJB002 SJB_1 T_001ECL001 T_001ECL002 T_001ECL003 T_001ECL004 T_001SJB003

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TP GUERITE 2 GUERITE GUERITE GUERITE GUERITE

1 1 0 1 1 1 1 11kW 25A 35W 35W 10W 10W 25A

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

SJB_1 SJB_1 SJB_1 SJB_1
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

55 m 0 m 16 m 14 m 0 m 0 mCu Cu Cu

87 m (CC) 51 m (CC) 51 m (CC) 51 m (CC) 51 m (CC)

0,83 % 0 % 0,03 % 0,03 % 0 % 0 % 0 %2,54 % 2,54 % 2,57 % 2,57 % 2,54 % 2,54 % 2,54 %

3G6 3G1,5 3G1,5

iIG40 iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K iDT40K iDD40K Type AC

25 A 25 A 10 A 10 A 10 A 10 A 25 A
240 A 96 A 96 A 96 A 96 A 240 A

30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3 3 3 3Affectation des phases

Type AC

Taux d'Harmonique

TP RG 1-2

TP GR 2

487 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,54 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GUERITE 2
Désignation

6,69 A

5,56 A

2P
25 A

L 3

TT
231 V

TP GR 2

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
10 A

C

L 3

2P1D
25 A

30 mA

C

L 3

TP GR 2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP GR 2

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère SJB_2 T_001PC001 T_001PC002 T_001DIV001 T_001DIV002

Rég.de N TT

231 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

GUERITE GUERITE PORTE
COULISSANTE

GUERITE

0 2 1 1 6200W 200W 500W 10W

Normal Normal Normal Normal

SJB_2 SJB_2 SJB_2 SJB_2
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

0 m 20 m 20 m 24 m 24 mCu Cu Cu Cu

40 m (CC) 40 m (CC) 40 m (CC) 40 m (CC)

0,29 % 0,14 % 0,43 % 0,05 %2,82 % 2,68 % 2,97 % 2,59 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iDD40K Type AC iDT40K iDT40K iDT40K

16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA

A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 3 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TP RG 1-2

TP GR 2

487 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,54 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TP GUERITE 2
Désignation

6,69 A

5,56 A

TP GR 2

2P1D
16 A

30 mA

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

2P1D
16 A

C

L 3

TP GR 2

SJB_2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

1
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TGBT OND

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TGBT OND TPO R ADM TPO SAL TPO SC

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

TGBT ONDULEE TP ONDULEE RDC ET
ETAGE
ADMINISTRATION

TP ONDULEE RDC ET
ETAGE SALLE

TP ONDULEE RDC ET
ETAGE SALLE

1 1 1 130kVA 8kW 21kW 13kW

Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

15 m 110 m 65 m 45 mCu Cu Cu Cu

33 m (CC) 160 m (CC) 69 m (CC) 138 m (CC)

0,9 % 1,33 % 1,32 % 0,89 %2,00 % 3,33 % 3,32 % 2,89 %

5G6 5G10 5G16 5G10

NSXm50NA NSX100B NSX100B NSXmE

50 A 40 A 40 A 25 A

22,54 A 40 A 23,5 A180,3 A 500 A 235 A

300 mA 300 mA 300 mA 300 mA

A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 123 123Affectation des phases

Micrologic 2.2 TM40D Micrologic 4.1

Vigi Vigi MH Type A

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15%

TGBT OND

TGBT OND

3071 A

1907 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,00 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

TGBT ONDULEE
Désignation

73,98 A

45,00 A

4P
50 A

TT
400 V

TGBT OND

4P4D
40 A

300 mA

TA
B

4P4D
40 A

300 mA

TA
B

4P4D
25 A

300 mA

TA
B

TGBT OND

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO R ADM TPO E1 TP-R-O-ADM/P:01 TP-R-O-ADM/P:02 TP-R-O-ADM/P:03 TP-R-O-ADM/P:04 TP-R-O/P:R1 TP-R-O/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

RDC
ADMINISTRATION

TPO- E1 ETAGE
ADMINISTRATION

ESPACE BUREAU
POUR 3P

ESPACE BUREAU
POUR 3P

SALLE REUNION SALLE REUNION RESERVE RESERVE

1 1 4 2 4 4 1 18kW 3,52kW 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

110 m 12 m 18 m 15 m 15 m 13 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

160 m (CC) 30 m (CC) 39 m (CC) 39 m (CC) 39 m (CC) 39 m (CC) 39 m (CC) 39 m (CC)

1,33 % 0,11 % 0,52 % 0,21 % 0,43 % 0,37 % 0 % 0 %3,33 % 3,44 % 3,85 % 3,54 % 3,76 % 3,70 % 3,33 % 3,33 %

5G10 5G6 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

INTER 32A iC60N iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

32 A 25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 2 3 1 3 1 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TPO R ADM

TP R ADM

916 A

475 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,33 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

RDC ADMINISTRATION
Désignation

12,08 A

14,09 A

4P
32 A

TT
400 V

TP R ADM

4P4D
25 A

C

TA
B

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TP R ADM

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TP R ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-O/A:R1 TP-R-O/A:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

RESERVE RESERVE

1 1200W 200W

Normal Normal

0 m 0 m

39 m (CC) 39 m (CC)

0 % 0 %3,33 % 3,33 %

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A
153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA

A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO R ADM

TP R ADM

916 A

475 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,33 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

RDC ADMINISTRATION
Désignation

12,08 A

14,09 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

TP R ADM

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO E1 ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO E1 TP-R-E-ADM/P:01 TP-R-E-ADM/P:02 TP-R-E-ADM/P:03 TP-R-E-ADM/P:04 TP-R-E-ADM/P:05 TP-R-E-ADM/P:06 TP-R-E-ADM/P:07

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 ERE ETAGE ADM data center LOCAL technique b directeur b assistante directeur b surveiillant archive data center

1 4 4 4 4 4 2 13,52kW 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

12 m 8 m 5 m 15 m 15 m 17 m 11 m 7 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

30 m (CC) 34 m (CC) 34 m (CC) 34 m (CC) 34 m (CC) 34 m (CC) 34 m (CC) 34 m (CC)

0,11 % 0,23 % 0,14 % 0,43 % 0,43 % 0,49 % 0,16 % 0,05 %3,44 % 3,66 % 3,58 % 3,86 % 3,86 % 3,92 % 3,59 % 3,49 %

5G6 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iSW iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 3 2 1 3 2 1 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TPO E1

TPO E1 ADM

809 A

418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,44 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE ADM
Désignation

9,38 A

6,25 A

4P
32 A

TT
400 V

TPO E1 ADM

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO E1 ADM

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO E1 ADM

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TP-R-E-ADM/P:R1 TP-R-E-ADM/A:R1 TP-R-E-ADM/A:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

RES RES RES

1 1 1200W 200W 200W

Normal Normal Normal

0 m 0 m 0 m

34 m (CC) 34 m (CC) 34 m (CC)

0 % 0 % 0 %3,44 % 3,44 % 3,44 %

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA

A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 1 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO E1

TPO E1 ADM

809 A

418 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,44 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE ADM
Désignation

9,38 A

6,25 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

TPO E1 ADM

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO  SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO SAL TPO-E-SAL TPO-R-SAL/P:01 TPO-R-SAL/P:02 TPO-R-SAL/P:03 TPO-R-SAL/P:04 TPO-R-SAL/P:05 TPO-R-SAL/P:06

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

RDC SALLE TPO- E1 ETAGE
SALLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

1 1 3 2 3 2 2 321kW 13kW 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

65 m 12 m 32 m 36 m 41 m 43 m 40 m 42 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

69 m (CC) 46 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC)

1,32 % 0,39 % 0,69 % 0,52 % 0,88 % 0,62 % 0,57 % 0,9 %3,32 % 3,71 % 4,01 % 3,84 % 4,20 % 3,94 % 3,89 % 4,22 %

5G16 5G6+ LES 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iSW-NA iC60N iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

40 A 32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
307,2 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 1 3 3 1 2 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TPO SAL

TPO  SAL

1665 A

906 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,32 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

RDC SALLE
Désignation

41,23 A

40,00 A

4P
40 A

TT
400 V

TPO  SAL

4P4D
32 A

C

TA
B

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO  SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO  SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-R-SAL/P:07 TPO-R-SAL/P:08 TPO-R-SAL/P:09 TPO-R-SAL/P:10 TPO-R-SAL/P:11 TPO-R-SAL/P:12 TPO-R-SAL/P:13 TPO-R-SAL/P:14

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

CENTRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE

4 3 2 3 2 2 3 2200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

36 m 25 m 29 m 36 m 35 m 32 m 35 m 30 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC)

1,03 % 0,54 % 0,41 % 0,77 % 0,5 % 0,46 % 0,75 % 0,43 %4,35 % 3,86 % 3,74 % 4,10 % 3,82 % 3,78 % 4,07 % 3,75 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 1 3 1 2 1 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO SAL

TPO  SAL

1665 A

906 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,32 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

RDC SALLE
Désignation

41,23 A

40,00 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO  SAL

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO  SAL
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FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO  SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-R-SAL/P:15 TPO-R-SAL/P:16 TPO-R-SAL/P:17 TPO-R-SAL/P:18 TPO-R-SAL/P:19 TPO-R-SAL/P:20 TPO-R-SAL/P:21 TPO-R-SAL/P:R1

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE SALLE LANGUE RESERVE

3 2 3 2 2 3 4 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

17 m 20 m 23 m 25 m 23 m 25 m 20 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC) 57 m (CC)

0,36 % 0,29 % 0,49 % 0,36 % 0,33 % 0,54 % 0,57 % -135,24 %3,69 % 3,61 % 3,82 % 3,68 % 3,65 % 3,86 % 3,89 % -131,92 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 1 1 2 2 2 2 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO SAL

TPO  SAL

1665 A

906 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,32 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

RDC SALLE
Désignation

41,23 A

40,00 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

TPO  SAL

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

TPO  SAL
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FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO  SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-R-SAL/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

RESERVE

1 200W

Normal

0 m

57 m (CC)

0 % 3,32 %

iC60 RCBO AC

16 A
153,6 A

30 mA

ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO SAL

TPO  SAL

1665 A

906 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,32 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

RDC SALLE
Désignation

41,23 A

40,00 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

TPO  SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-E-SAL TPO-E-SAL/P:01 TPO-E-SAL/P:02 TPO-E-SAL/P:03 TPO-E-SAL/P:04 TPO-E-SAL/P:05 TPO-E-SAL/P:06 TPO-E-SAL/P:07

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 ERE ETAGE SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE MULTIMEDIA E
-LEARNING

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

1 4 4 4 4 4 4 413kW 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

12 m 33 m 37 m 40 m 40 m 44 m 33 m 25 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

46 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC)

0,39 % 0,95 % 1,06 % 1,15 % 1,15 % 1,26 % 0,95 % 0,72 %3,71 % 4,66 % 4,77 % 4,86 % 4,86 % 4,97 % 4,66 % 4,43 %

5G6+ LES 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iSW iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 1 3 2 1 3 1 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TPO-E-SAL

TPO E SAL

1351 A

719 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,71 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

34,28 A

21,33 A

4P
32 A

TT
400 V

TPO E SAL

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO E SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-E-SAL/P:08 TPO-E-SAL/P:09 TPO-E-SAL/P:10 TPO-E-SAL/P:11 TPO-E-SAL/P:12 TPO-E-SAL/P:13 TPO-E-SAL/P:14 TPO-E-SAL/P:15

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

4 3 4 4 3 4 4 4200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

27 m 29 m 32 m 34 m 36 m 33 m 29 m 27 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC)

0,77 % 0,62 % 0,92 % 0,97 % 0,77 % 0,95 % 0,83 % 0,77 %4,48 % 4,33 % 4,63 % 4,68 % 4,48 % 4,66 % 4,54 % 4,48 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 1 2 2 2 1 3 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO-E-SAL

TPO E SAL

1351 A

719 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,71 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

34,28 A

21,33 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

TPO E SAL

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

TPO E SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

3

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-E-SAL/P:16 TPO-E-SAL/P:17 TPO-E-SAL/P:18 TPO-E-SAL/P:19 TPO-E-SAL/P:20 TPO-E-SAL/P:21 TPO-E-SAL/P:22 TPO-E-SAL/P:23

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE CULTURE
NUMERIQUE ET
ENTREPRENARIAT

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

4 4 4 4 3 2 3 2200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

30 m 33 m 31 m 26 m 17 m 20 m 24 m 27 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC)

0,86 % 0,95 % 0,89 % 0,74 % 0,36 % 0,29 % 0,52 % 0,39 %4,57 % 4,66 % 4,60 % 4,46 % 4,08 % 4,00 % 4,23 % 4,10 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 1 3 2 3 1 2 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO-E-SAL

TPO E SAL

1351 A

719 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,71 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

34,28 A

21,33 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO E SAL

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

TPO E SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

4

4
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO E SAL

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-E-SAL/P:24 TPO-E-SAL/P:25 TPO-E-SAL/P:26 TPO-E-SAL/P:R1 TPO-E-SAL/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

SALLE  DES
COMPETENCES
COMPORTEMENTALE
S

3 2 4 1 1200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

22 m 25 m 18 m 0 m 200 mCu Cu Cu Cu

52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 52 m (CC) 207 m (CC)

0,47 % 0,36 % 0,52 % 0 % 0,36 %4,18 % 4,07 % 4,23 % 3,71 % 4,08 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G10

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

3 1 1 3 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO-E-SAL

TPO E SAL

1351 A

719 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,71 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE
Désignation

34,28 A

21,33 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO E SAL

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO E SAL

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits APO SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO SC TPO-E1-SC TPO-R-SC/P:01 TPO-R-SC/P:02 TPO-R-SC/P:03 TPO-R-SC/P:04 TPO-R-SC/P:05 TPO-R-SC/P:06

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

SALLE COURS TPO- E1 ETAGE  TPO-
E1-SC

S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1

1 1 4 2 3 3 2 413kW 3,52kW 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

45 m 12 m 23 m 29 m 32 m 30 m 30 m 29 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

138 m (CC) 69 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)

0,89 % 0,11 % 0,66 % 0,41 % 0,69 % 0,64 % 0,43 % 0,83 %2,89 % 3,00 % 3,55 % 3,31 % 3,58 % 3,54 % 3,32 % 3,72 %

5G10 5G6+ LES 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

STI 10,3x38 iC60N iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

25 A 25 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
240 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 123 2 2 1 3 3 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15% TH <= 15%

TPO SC

APO SC

1591 A

860 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,89 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

SALLE COURS
Désignation

19,64 A

23,50 A

4P
25 A

TT
400 V

APO SC

4P4D
25 A

C

TA
B

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

APO SC

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

2

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits APO SC

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-R-SC/P:07 TPO-R-SC/P:08 TPO-R-SC/P:09 TPO-R-SC/P:10 TPO-R-SC/P:11 TPO-R-SC/P:12 TPO-R-SC/P:R1 TPO-R-SC/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 S.LOGICIELS 1 RES RES

4 2 4 4 2 3 1 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

28 m 25 m 25 m 26 m 22 m 24 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu Cu

55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC) 55 m (CC)

0,8 % 0,36 % 0,72 % 0,74 % 0,31 % 0,52 % 0 % 0 %3,70 % 3,25 % 3,61 % 3,64 % 3,21 % 3,41 % 2,89 % 2,89 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

2 1 3 1 2 3 3 2Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO SC

APO SC

1591 A

860 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 2,89 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

SALLE COURS
Désignation

19,64 A

23,50 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

APO SC

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

APO SC

Fichier : ISSMER OFPPT 22 10 25.afr



FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS

Date : Norme :

1

2
14/10/2025

Unif.Chantier 8 circuits TPO E1 S

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-E1-SC TPO-E-SC/P:01 TPO-E-SC/P:02 TPO-E-SC/P:03 TPO-E-SC/P:04 TPO-E-SC/P:05 TPO-E-SC/P:06 TPO-E-SC/P:07

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

1 ERE ETAGE SC S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2

1 4 2 3 3 2 4 43,52kW 200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

12 m 23 m 29 m 32 m 30 m 30 m 29 m 28 mCu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

69 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC)

0,11 % 0,66 % 0,41 % 0,69 % 0,64 % 0,43 % 0,83 % 0,8 %3,00 % 3,66 % 3,41 % 3,69 % 3,64 % 3,43 % 3,83 % 3,80 %

5G6+ LES 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iSW iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

32 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

123 1 2 3 3 3 2 1Affectation des phases

Taux d'Harmonique TH <= 15%

TPO-E1-SC

TPO E1 S

1300 A

689 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,00 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE SC
Désignation

14,07 A

6,25 A

4P
32 A

TT
400 V

TPO E1 S

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

TPO E1 S
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FolioAFFAIRE:

PLAN:
Ind. MODIFICATIONS
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Unif.Chantier 8 circuits TPO E1 S

ISMEEER-COMMUNEDE MOHAMMEDIA

A

C1510018

Avis Technique ELIE

C
IR

C
U

IT
LI

A
IS

O
N

PR
O

T.

RESEAU

DISTRIBUTION

Repère TPO-E-SC/P:08 TPO-E-SC/P:09 TPO-E-SC/P:10 TPO-E-SC/P:11 TPO-E-SC/P:12 TPO-E-SC/P:R1 TPO-E-SC/P:R2

Rég.de N TT

400 V

Nb Consommation

Alimentation

Type

AmeLongueur

L.Max prot.

Désignation

JdB Amont

Neutre

PE/PEN

Calibre In

S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 S.LOGICIELS 2 RES RES

2 4 4 2 3 1 1200W 200W 200W 200W 200W 200W 200W

Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

25 m 25 m 26 m 22 m 24 m 0 m 0 mCu Cu Cu Cu Cu

50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC) 50 m (CC)

0,36 % 0,72 % 0,74 % 0,31 % 0,52 % 0 % 0 %3,36 % 3,72 % 3,74 % 3,31 % 3,51 % 3,00 % 3,00 %

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC iC60 RCBO AC

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A 153,6 A

30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA

A A A A A A ARévision

Tension

U Circuit U Totale

Séparé

Câble

Protection

Ir Im / Isd

1 3 2 1 2 1 3Affectation des phases

Taux d'Harmonique

TPO-E1-SC

TPO E1 S

1300 A

689 A

Amont

Repère

I installée
I Totale

Ik3 max

U max 3,00 %

Ik1 max

Normal Secours

Normal

Secours

1 ERE ETAGE SC
Désignation

14,07 A

6,25 A

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

TPO E1 S

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 2

2P2D
16 A

30 mA

C

L 1

2P2D
16 A

30 mA

C

L 3

TPO E1 S
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