
SCHEMA DE PRINCIPE
D'INSTALATION ELECTRIQUE

REZ DE CHAUSEE
TABLEAU GENERAL B.T

T.G.B.T

Répartition
de la terre

Parafoudre
Terre

Boite de
compteur

Câble U1000 RO2V armé B.T Sous buse
3X95+1X50mm²

Disjoncteur général
4 pôles 230/400v 50Hz
400A-300mA

4x
25

 m
m

² +
T

T
P.

1 
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E
Z

 D
E

 C
H

A
U

SS
E

E
 1

Disjoncteur
differentiel
4P 100A
300mA

Disjoncteur
differentiel
4P 100A
300mA

Disjoncteur
differentiel
4P 100A
300mA

4x
25

 m
m

² +
T

4x
25

 m
m

² +
T

Alimentation RADEEF

T
P.

2 
- R

E
Z

 D
E

 C
H

A
U

SS
E

E
 2

T
P.

3 
- R

E
Z

 D
E

 J
A

R
D

IN
 2

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

E1

1.5

E2

1.5

E4

1.5

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

3500 w
9.21 A

1.5

E3

10A+T

Eclairage

1.5

E6

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

E7

10A+T

1.5

E8

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

Puissance
Intensité

7200 w
10.88 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

Câble 6 mm²

Câble  4x10 mm²+T

Câble 6 mm²
2Ph+N

2Ph+N

Répartition
de la terre

Parafoudre Terre

Câble U1000 RVFV armé B.T
4 x25 mm² CuivreHN 100A

Câble U1000 RO2V 4x16 mm²

1-schèma unifilaire
T.G.B.T

SCHEMA DE PRINCIPE
D'INSTALATION ELECTRIQUE

REZ DE CHAUSSEE 1
T.P1 Disjoncteur

général
4 pôles

230/400v
80A-500mA

C
P1

E 
T 

A
 G

 E
  1

Type A
63A-300mA

C
P2

E 
T 

A
 G

 E
 2

Câble  4x10 mm²+T

Disjoncteur
divisionnaire

Type A
63A-300mA

Disjoncteur
divisionnaire

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

400

1.5

500

1.5

500

1.5

400

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

3200w
8.42 A

1.5

300

10A+T

Eclairage

1.5

300

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

400

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

1200 600

Puissance
Intensité

9000 w
13.61 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

1200 1200 1200 1200

NEUTRE PHASE

Câble 6 mm²

Câble 6 mm²
2Ph+N

2Ph+N

Interrupteur
Sectionneur

63 A
500mA

SCHEMA DE PRINCIPE
D'INSTALATION ELECTRIQUE

ETAGE 1
C.P1

VERS T.P1 - R.CH1

TABLEAU DIVISIONNAIRE
à 25m du TP1

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

Réserve 1

1.5

400

10A+T

10 A

Disj

CP1
ETAGE 1

CP2
E T A G E 2

Couloir 1 Patio 1 ComptableHall
d'Entrée

Couloir 2 projecteurs Patio 2 Cage
d'Escaliers3

300 400 400500 600 300 600 400

E5

Té
lé

ru
pt

eu
r

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5 1.5 1.5 1.5

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

3300 w
8.70 A

1.5

10A+T

Eclairage

1.5

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

10A+T

1.5

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Câble 6 mm²
2Ph+N

Entrée
secondaire

Atelier
design

Local L.THall Dépôt Cage
d'Escaliers1

Cage
d'Escaliers 2

Té
lé

ru
pt

eu
r

Té
lé

ru
pt

eu
r

300

E16

400

E9

500

E10

400

E11

300

E12

300

E13

400

E14

400

E15

16 A

Disj

16 A

Disj

2.5 2.5

16A+T 16A+T

Couloir 1Hall
d'Entrée

Couloir 2 L.T
C.F

Patio 1 Comptable

1200 600 600

P1 P2 P3

600 1200 1200

P5 P6 P7

1200

P8

600

P4

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

Puissance
Intensité

6600 w
9.98 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

Câble 6 mm²
2Ph+N

16 A

Disj

16 A

Disj

2.5 2.5

16A+T 16A+T

P9 P10 P11 P13 P14 P15 P16P12

Bureau
Formation

L.T
C.F

Patio 2 Atelier
design Local 1 Hall

600 600 1200 600 1200 600 1200 600

E17

Réserve 2

E18

Réserve 3-4

E19

Couloir

E20 E21

Réserve 4 Local 1-2

E22 E23 E24

Réserve 5 Réserve 6

16 A

Disj

16 A

Disj

Réserve 2-3

P17 P18 P19

Réserve 1 Réserve 2

P20 P21 P22 P23 P24

2.5

16A+T

1200

2.5

16A+T

1200

Réserve 3 Réserve 4 Local 1-2 Réserve 5 Réserve 6

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

600

1.5

800

1.5

600

1.5

500

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

4400w
11.58 A

1.5

500

10A+T

Eclairage

1.5

600

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

400

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

1200 600

Puissance
Intensité

8400 w
12.70 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

1200 1200 1200 600

NEUTRE PHASE

Câble 6 mm²

Câble 6 mm²
2Ph+N

2Ph+N

Interrupteur
Sectionneur

63 A
500mA

SCHEMA DE PRINCIPE
D'INSTALATION ELECTRIQUE

ETAGE 2
C.P2

VERS T.P1 - R.CH1

TABLEAU DIVISIONNAIRE
à 25m du TP1

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

Réserve

1.5

400

10A+T

10 A

Disj

E41

Salle 1

E42

Hall

E43

Salle 2

E44 E45

Bureau Couloir
salle

E46 E47 E48

Salle
reserve R

16 A

Disj

16 A

Disj

Salle 1

P61 P62 P63

Réserve 1

P64 P65 P66 P67 P68

2.5

16A+T

1200

2.5

16A+T

1200

Hall Salle 2

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

600 600

Puissance
Intensité

4800w
7.26 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

1200 600 1200 600

Câble 6 mm²
2Ph+N

Salle

P69 P70 P71

Bureau

P72 P73 P74

Hall

NEUTRE PHASE

Interrupteur
Sectionneur

63 A
500mA

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

NEUTRE PHASE

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

E25

1.5

E26

1.5

E28

1.5

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

4700 w
12.37 A

1.5

E27

10A+T

Eclairage

1.5

E30

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

E31

10A+T

1.5

E32

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

Puissance
Intensité

9000 w
13.61 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

Câble 6 mm²

Câble 6 mm²
2Ph+N

2Ph+N

Répartition
de la terre

Parafoudre Terre

Câble U1000 RVFV armé B.T
4 x25 mm² CuivreHN 100A

Câble U1000 RO2V 4x16 mm²

T.G.B.T
SCHEMA DE PRINCIPE

D'INSTALATION ELECTRIQUE
REZ DE CHAUSSEE 2

T.P2 Disjoncteur
général
4 pôles

230/400v
80A-500mA

C
P3

R
EZ

 D
E 

C
H

A
U

SS
EE

 3

Câble  4x10 mm²+T

Type A
63A-300mA

Disjoncteur
divisionnaire

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

400

1.5

500

1.5

600

1.5

600

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

4200w
11.05 A

1.5

500

10A+T

Eclairage

1.5

600

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

600

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

1200 600

Puissance
Intensité

7200 w
10.89 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

1200 1200 1200 600

NEUTRE PHASE

Câble 6 mm²

Câble 6 mm²
2Ph+N

2Ph+N

Interrupteur
Sectionneur

63 A
500mA

SCHEMA DE PRINCIPE
D'INSTALATION ELECTRIQUE

R.CH 3
C.P3

VERS T.P2 - R.CH2

TABLEAU DIVISIONNAIRE
à 45m du TP2

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

Hall

1.5

400

10A+T

10 A

Disj

CP3
R.CH 3

Atelier
CAO-DAO

Atelier 2 Atelier
Neon

Cage
d'Escaliers5

400 600 500600 400 400 900 900

E29

Té
lé

ru
pt

eu
r

16 A

Disj

16 A

Disj

2.5 2.5

16A+T 16A+T

Patio

1200 1200 1200

P34 P35 P36

1200 1200 1200

P38 P47 P48

600

R

1200

P37

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

Puissance
Intensité

9600 w
14.52 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

Câble 6 mm²
2Ph+N

16 A

Disj

16 A

Disj

2.5 2.5

16A+T 16A+T

P39 P40 P41 P43 P44 P45 P46P42

Dépôt

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

E33

Salle d'éxposition

E34 E35

Bureau
direct

E36 E37

Biblio S.Exposit

E38 E39 E40

R R

16 A

Disj

16 A

Disj

P49 P50 P51

Bibliothèque

P52 P53 P54 P60 P61

2.5

16A+T

600

2.5

16A+T

600

Hall

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

NEUTRE PHASE

Interrupteur
Sectionneur

80 A
500mA

Câble U1000 RO2V 4x16 mm²

Câble U1000 RO2V 4x16 mm²

NEUTRE PHASE

Cage
d'Escaliers4

Té
lé

ru
pt

eu
r

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

Puissance
Intensité

9600 w
14.52 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

Câble 6 mm²
2Ph+N

16 A

Disj

16 A

Disj

2.5 2.5

16A+T 16A+T

1200 1200 1200

P25 P26 P27

1200 1200 1200

P29 P30 P31

1200

P32

1200

P28

Atelier
CAO-DAO

Atelier 1

Atelier 1

Atelier 2 Atelier
Neon

Salle d'éxposition

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

1200 1200

Puissance
Intensité

5400 w
8.16 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

600 1200 600 600

Câble 6 mm²
2Ph+N

P55 P56 P57 P58 P59 R

SecrétaireBureau
directeur

S.Exposit

BOITE P.total(kw) Coef-Foist Ib (A) Lg-câble(m) Iz (A) Section(mm²) CDU<=3% int

2-Tableau de bilan des puissances

T.P1 20.60 1 31.16 10 4x10mm²+T55.63 0.44

T.P2

T.P3

0.68 152.04 100 3x95+1x50mm²6.40 1.68147.10T.G.B.T

32.90 1 49.76 10 4x16mm²+T88.85 0.46

13.00 1 19.66 10 4x10mm²+T35.11 0.27

R.CH1

R.CH2

Rez de jardin 2

C.P1
C.P2

C.P3

C.P4

C.P5

Etage 1

Etage 2

R.CH 3

Rez de jardin 1

Rez de jardin 1

R.CH 1

12.20

17.60

1

1

18.45 25 4x10mm²+T32.95 0.64

26.62 25 4x10mm²+T47.53 0.93

T.P1 50.40 0.75 57.17 15 4x25mm²+T47.53 0.51
R.CH 2

16.80 1 25.41 10 4x10mm²+T45.37 1.60

49.70 0.80 60.13 15 4x25mm²+T107.38 0.54T.P2
Rez de jardin 1

12.90 1 19.51 15 4x10mm²+T34.84 0.27

21.10 1 31.91 40 4x10mm²+T56.99 1.78

47.00 0.75 53.31 45 4x25mm²+T95.20 1.43T.P3

P.total(kw) Coef-Foist Ib (A) Lg-câble(m)
tension
•u(v) Section(mm²) CDU<=3% int

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

E49

1.5

E50

1.5

E52

1.5

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

3400 w
8.95 A

1.5

E51

10A+T

Eclairage

1.5

E54

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

E55

10A+T

1.5

E56

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Câble 6 mm²
2Ph+N

Répartition
de la terre

Parafoudre Terre

Câble U1000 RVFV armé B.T
4 x25 mm² CuivreHN 100A

Câble U1000 RO2V 4x16 mm²

T.G.B.T
SCHEMA DE PRINCIPE

D'INSTALATION ELECTRIQUE
REZ DE JARDIN 2

T.P3 Disjoncteur
général
4 pôles

230/400v
80A-500mA

C
P4

R
EZ

 D
E 

JA
R

D
IN

 1

Câble  4x10 mm²+T

Type A
63A-300mA

Disjoncteur
divisionnaire

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

400

1.5

500

1.5

800

1.5

300

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

4200w
11.05 A

1.5

400

10A+T

Eclairage

1.5

600

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

400

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

1200 1200

Puissance
Intensité

8700 w
13.15 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

1200 1200 900 1200

NEUTRE PHASE

Câble 6 mm²

Câble 6 mm²
2Ph+N

2Ph+N

Interrupteur
Sectionneur

63 A
500mA

SCHEMA DE PRINCIPE
D'INSTALATION ELECTRIQUE

REZ DE JARDIN 1
C.P4

VERS T.P3 - Rez de jardin 2

TABLEAU DIVISIONNAIRE
à 15m du TP3

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

Réserve 1

1.5

800

10A+T

10 A

Disj

Local 1 Labo
photo R

400 400 400400 500 500 400 400

E53

Té
lé

ru
pt

eu
r

E57

Atelier

E58 E59

Satwane

E60 E61

Projecteurs

E62 E63 E64

Toil Sanitaires

16 A

Disj

16 A

Disj

P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90

2.5

16A+T

1200

2.5

16A+T

600

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

NEUTRE PHASE

Interrupteur
Sectionneur

63 A
500mA

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

NEUTRE PHASE

Dépôt

Té
lé

ru
pt

eu
r

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

Puissance
Intensité

9600 w
14.52 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

Câble 6 mm²
2Ph+N

16 A

Disj

16 A

Disj

2.5 2.5

16A+T 16A+T

1200 1200 1200

P75 P76 P77

1200 1200 1200

P79 P80 P81

1200

P82

1200

P78

Atelier 1Local 2 Mosquée Atelier 2

Labo
photoLocal 1 Mosquée

Local 2
Atelier 1 Atelier 2 Dépôt

Câble  4x10 mm²+T

Type A
63A-300mA

C
P5

R
EZ

 D
E 

JA
R

D
IN

 1

Disjoncteur
divisionnaire

CP4
Rez de jardin 1

CP5
Rez de jardin 1

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

10A+T

1.5

300

1.5

700

1.5

700

1.5

500

10A+T 10A+T 10A+T

Puissance
Intensité

5000w
13.15 A

1.5

400

10A+T

Eclairage

1.5

800

10A+T

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

10A+T

1.5

800

10A+T

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

10 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

16A+T

2.5

600 1200

Puissance
Intensité

8100 w
12.25 A

Interrupteur
differentiel
Type AC
40A-30mA

16 A

Disj

Prise de courant

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

16A+T 16A+T 16A+T 16A+T 16A+T

1200 900 600 1200

NEUTRE PHASE

Câble 6 mm²

Câble 6 mm²
2Ph+N

2Ph+N

Interrupteur
Sectionneur

63 A
500mA

SCHEMA DE PRINCIPE
D'INSTALATION ELECTRIQUE

REZ DE JARDIN 1
C.P5

VERS T.P3 - Rez de jardin 2

TABLEAU DIVISIONNAIRE
à 45m du TP3

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

L.T

1.5

800

10A+T

10 A

Disj

E65

Couloir

E66

Cuisine

E67 E68 E69

Projecteurs

E70 E71 E72

16 A

Disj

16 A

Disj

P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98

2.5

16A+T

1200

2.5

16A+T

1200

Câble U1000 RO2V 4x10 mm²

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

16 A

Disj

Désignation
Calibre du disjoncteurs

en (A)
Section du conducteurs

en (mm²)

Puissance (W)

N° de circuit

20A+T

4

2000 2000

Puissance
Intensité

8000w
12.10 A

Interrupteur
differentiel
Type A
40A-30mA

Prise FORCE

4 4 4

20A+T 20A+T 20A+T

2000 2000

Câble 6 mm²
2Ph+N

PF1 PF2 PF3 PF4

Réserve 2

Réserve 1 Atelier Réserve 2 Satwane Toil

L.T Cuisine Jardin

Cuisine
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