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LE MAITRE D'OUVRAGE EST TENU DE FAIRE ETABLIR UN PLAN DE BETON ARME PAR UN BET AGREE
OU LE CAS ECHEANT UNE ATTESTATION DE STABILITE
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REPERAGE ELECTRICITE

PROJET DE REAMENAGEMENT DU CCOMPLEXE DE FORMATION
SIDI KACEM

Sidi Kacem

Plan de situation au 1/2000
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Prise 2P+T 10-16A étanche

Armoire Atelier

Prise 2P+T 20A étanche

B.S.

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Interrupteur simple allumage

Boutton poussoir

Bloc de secours 70 lum

Lumiére fluorescente 60x60 - 45w

Réglette double 120cm- 50w

Projecteur étanche 50w

Applique étanche 50w

Hublot etanche 50w

Lampadaire 100w IP66
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